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ABSTRAKSI
Berdasarkan  data  (BPS  Kecamatan  Wajak)  ,  pada  tahun  2013  Desa
Bambang sendiri  jumlah penduduknya sebanyak 3967 jiwa (1023 KK) dengan
jumlah penduduk laki-laki sebesar 2020 jiwa dan jumlah penduduk perempuan
sebesar 1947 jiwa dengan kepadatan penduduk desanya sebanyak 1228 jiwa/km2.
Desa bambang keadaan wilayahnya berbukit-bukit serta persediaan air bersihnya
sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.  Hal tersebut
disebabkan  karena  keadaan  topografi  yang  tidak  memungkinkan  untuk
mengandalkan air sumur dikarenakan sumber yang sangat dalam sehingga untuk
membuat  sumur  membutuhkan  banyak  biaya  didalam  pengerjakannya  serta
sumber air yang keluar tidak selalu ada. Selain itu air dari PDAM (Perusahaan
Daerah  Air  Minum)  belum  masuk  pada  desa  tersebut  sehingga  menyebabkan
kekurangan air bersih. 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaksimalkan ketersediaan
air   sumber untuk kebutuhan masyarakat Desa Bambang sampai dengan tahun
2035  serta kondisi hidrolis yang ada. Simulasi jaringan pipa dilakukan dengan
bantuan program WaterCAD  V8 XM Edition. Diketahui total debit yang tersedia
di sumber mata air di Desa Bambang sebesar  5,0 liter/detik.  Berdasarkan analisa
hasil  perhitungan  diketahui bahwa besar total debit  untuk bisa melayani 100%
kebutuhan  penduduk  sebesar  6,51   liter/detik  untuk  daerah  pelayanan  Desa
Bambang. Perhitungan dilakukan dengan simulasi kondisi tidak permanen dengan
kebutuhan air berubah sesuai dengan kebutuhan tiap jamnya.
Berdasarkan  hasil  akhir  simulasi,  dengan   menggunakan   program
WaterCAD  V8 XM Edition, bahwa sistem jaringan pipa dapat berjalan dengan
baik.  Hal ini  berdasarkan kondisi  tekanan, kecepatan dan headloss yang sudah
sesuai  dengan  syarat  perencanaan  dan   volume  tandon  yang  mampu  untuk
memenuhi kebutuhan air bersih di daerah studi. 
Kata kunci: air bersih, jaringan pipa, jaringan perpipaan, simulasi program
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1.1 Latar Belakang 
Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh setiap makhluk
hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung sebagai air baku
untuk  air  minum,  maupun  yang  tidak  langsung  sebagai  kebutuhan  irigasi.
Ketersediaan  air  di  muka  bumi  ini  sebenarnya  sangat  melimpah  karena  dua
pertiga permukaan bumi tertutupi air. Bumi memiliki sekitar 1,3 – 1,4 milyar km3
air, yang terbagi atas 97,5% berupa air laut, 1,75% berupa es, dan 0,73% berada
di daratan sebagai air sungai, air danau, air tanah. Dan hanya 0,001% berbentuk
uap di udara (Sosrodarsono, 1977:1). 
Penyediaan air bersih untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Malang
mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kesehatan
lingkungan,  yakni  mempunyai  peranan  dalam  menurunkan  angka  penderita
penyakit,  yang  berhubungan  dengan  air,  dan  berperan  dalam  meningkatkan
standar atau kualitas hidup masyarakat.
Sampai  saat  ini  penyediaan  air  bersih  untuk  masyarakat  di  Kabupaten
Malang masih  dihadapkan pada  beberapa  permasalahan yang cukup kompleks
dan sampai saat ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah
yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air
bersih untuk masyarakat serta minimnya air baku yang tersedia.
Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 Bab IX Pembangunan Daerah Butir C
Program-Program  Pembangunan,  2.6  Program  Pembangunan  Prasarana  dan
Sarana. Pemukiman yang berbunyi “Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1)
peningkatan  kualitas  pelayanan  dan  pengelolaan  prasarana  dan  sarana
pemukiman,  meliputi  air  bersih,  drainase,  air  limbah,  persampahan,
penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampong
dan sebagainya; (2) peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana pemukiman”. Serta salah satu kesepakatan dalam Deklarasi Kyoto (World
Water Forum) 24 Maret 2003 yang berbunyi “peningkatan akses terhadap air 
bersih  adalah  penting  bagi  pembangunan  berkelanjutan  dan  pengentasan
kemiskinan  dan  kelaparan”.  Maka  sangatlah  wajar  jika  sektor  air  bersih
mendapatkan prioritas  penanganan utama karena menyangkut  kehidupan orang
banyak.
Desa bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang keadaan wilayahnya
berbukit-bukit  serta  persediaan  air  bersihnya  sangat  kurang  untuk  memenuhi
kebutuhan  masyarakat  sehari-hari.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  keadaan
topografi yang tidak memungkinkan untuk mengandalkan air sumur dikarenakan
sumber yang sangat dalam sehingga untuk membuat sumur membutuhkan banyak
biaya  didalam pengerjakannya  serta  sumber  air  yang  keluar  tidak  selalu  ada.
Selain itu air dari  PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) belum masuk pada
desa tersebut sehingga menyebabkan kekurangan air bersih. 
Salah  satu  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  diwilayah  ini
adalah dengan memanfaatkan sumber air  di  Desa Bambang Kecamatan Wajak
Kabupaten  Malang.  Menurut  data  yang  diperoleh,  sumber  mata  air  di  Desa
Bambang  mempunyai  kapasitas  debit  5  liter/detik  sehingga  dapat  mencukupi
kebutuhan air  bersih pada Desa Bambang.  Meskipun begitu tetap akan timbul
permasalahan  baru  jika  para  masyarakat  langsung  mengambil  air  bersih  dari
sumber  air  yang  ada  yaitu  pemakaiannya  akan  tidak  merata  dan  akan
mengahabiskan tenaga serta waktu. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu
adanya  distribusi  air  bersih.  Salah  satunya  dengan  menggunakan  jaringan
perpipaan. Sehinnga dalam kajian skripsi akan membahas “Studi   Perencanaan
Sistem   Penyediaan   Air   Bersih Untuk Desa Bambang  Kecamatan  Wajak
Kabupaten  Malang”,  Kajiannya  secara  teknis  merupakan suatu sistem jaringan
yang  melayani  Desa  Bambang  Kecamatan  Wajak  Kabupaten  Malang  Provinsi
Jawa Timur.
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1.2 Identifikasi Masalah 
Pada saat ini kebutuhan air bersih untuk air minum  termasuk mandi, cuci,
dan   kakus  (MCK)  di  Desa  Bambang  Kecamatan  Wajak  Kabupaten  Malang
mengandalkan  bantuan  jaringan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat
(PNPM), memanfaatkan sumber mata air di Desa Bambang dan pada saat musim
kemarau  selalu  mengalami  kekeringan.  Dengan  tidak  dapat  dijaminnya  ke-
langsungan  ketersediaan  air  minum  khususnya  pada  musim  kemarau  dan
didukung juga dengan kondisi topografi di wilayah tersebut cenderung berbukit –
bukit sehingga untuk mengandalkan sumur sangatlah sulit karena kondisi sumber
air  yang sangat  dalam.  maka pe-ngadaan penyediaan air  minum di  daerah  ini
sangat mendesak. 
Salah  satu  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  wilayah  ini
adalah dengan memanfaatakan dan mengoptimalkan kapasitas debit sumber mata
air di Desa Bambang yang belum termanfaatkan secara maksimal dan tepat, yang
ter-letak  di  Desa  Bambang  Kecamatan  Wajak  Kabupaten  Malang.  Untuk  itu
dibuatlah  perencanaan/pengembangan  sistem jaringan  pipa  untuk  distribusi  air
pada daerah tersebut. Sistem distribusi yang kurang baik disebabkan oleh adanya
perencanaan yang kurang memperhatikan peningkatan pola kebutuhan konsumen
serta masyarakat sekitar lokasi sumber air.
Secara umum permasalahan pemenuhan kebutuhan baku untuk air minum
di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
• Penyebaran sumber air yang tidak merata dan sebagian sumber air
berada  pada  elevasi  di  bawah  daerah  layanan  dengan  topografi
daerah berbukit-bukit. 
• Jaringan  penyediaan  air  bersih  dari  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air
Minum)  belum  masuk  didesa  tersebut  sehingga  perlunya  pemanfaatan
sumber air disekitar Desa Bambang untuk kebutuhan air bersih. 
Analisa  hidraulika  yang  dilakukan  pada  sistem  jaringan  pipa  adalah
pengaruh  tinggi  tekan  hidraulik  dan  diameter  pipa  yang  harus  cukup  untuk
mengalirkan debit sesuai dengan yang dibutuhkan dengan mengandalkan elevasi. 
1.3 Rumusan Masalah 
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Dengan mengacu pada uraian diatas, maka permasalahan dalam studi ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Berapakah  besar  debit  kebutuhan  air  bersih  di  Desa  Bambang  Kecamatan
Wajak Kabupaten Malang? 
2. Bagaimana perencanaan sistem jaringan distribiusi  air  bersih  sampai  tahun
2035 dengan menerapkan model simulasi dengan bantuan program WaterCad
V8 XM Edition ? 
3. Bagaimanakah kondisi hidrolis sistem jaringan distribusi air bersih untuk
memenuhi  kebutuhan  di  Desa  Bambang  Kecamatan  Wajak  Kabupaten
Malang.
1.4 Batasan Masalah 
Kajian ini dititikberatkan pada perencanaan sistem jaringan pipa air untuk
pemenuhan   kebutuhan   air   baku   di   Desa  Bambang  Kecamatan   Wajak
Kabupaten  Malang.  Agar kajian  lebih  terarah,  dibuat  batasan  masalah  sebagai
berikut:
1. Sistem jaringan distribusi air bersih yang diamati dan diteliti berlokasi di
wilayah Kabupaten Malang pada Jaringan Sistem Penyediaan Air Baku
Sumber Desa Bambang. 
2. Perencanaan jaringan perpipaan memanfaatkan debit  yang tersedia  dari
sumber air di Desa Bambang.
3. Debit air yang digunakan sebesar 5 l/dtk dengan asumsi dapat digunakan
untuk prediksi sampai tahun 2035.
4. Perencanaan hanya pada distribusi utama dan hanya fokus pada simulasi
pelayanan grafitasi dari tandon menuju daerah pelayanan. 
5. Program yang digunakan untuk mensimulasikan pendistribusian air bersih
adalah paket program WaterCad Version V8 XM Edition. 
6. Pendekatan  simulasi  dalam  kajian  ini  menggunakan  analisa  kondisi
hidrolika kondisi tidak permanen. 
7. Tidak menghitung detail pembetonan pada tandon air.
8. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
1.5 Tujuan dan Manfaat 
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Adapun tujuan dari pelaksanaan studi ini adalah untuk: 
1. Merencanakan sistem penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan
air bersih bagi masyarakat di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten
Malang sampai dengan tahun 2035. 
2. Membantu  masyarakat  di  Desa  Bambang  yang  kurang  didalam
mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari – Sehari.
3. Meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  di  Desa  Bambang  karena  dengan
tercukupi air bersihnya secara kesehatan, kebersihan, dan roda ekonomi di desa
tersebut akan maju berkembang.
Manfaat  studi  ini  yaitu  menambah  wawasan  keilmuan  dalam  bidang
perencanaan sistem jaringan distribusi  air  bersih.  Menambah wawasan tentang
program yang digunakan dalam menganalisa sistem jaringan distribusi air bersih
serta meningkatkan penyediaan air bersih di Kabupaten Malang secara baik dan





2.1 Perkembangan Penduduk 
Agar  dapat  menentukan  kebutuhan  air  bersih  pada  masa  mendatang
perlu  terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang ada pada saat ini dan proyeksi
jumlah  penduduk  di  masa  mendatang.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi
proteksi penduduk adalah:
1. Jumlah populasi dalam suatu wilayah 
2. Kecepatan pertumbuhan penduduk 
3. Kurun waktu proyeksi 
2.1.1 Analisa Kebutuhan Air Baku
Hasil  analisa  ini  selanjutnya  digunakan  sebagai  dasar  perhitungan
perencanaan  pengembangan  penyediaan  air  bersih.   Menurut  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Air baku adalah air yang
dapat berasal dari sumber air permukaan , cekungan air tanah dan atau air hujan
yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. 
Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari dan
akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu .  Sebagai batasannya air
bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum,
dimana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang
meliputi  kualitas  fisik,  kimia  ,  biologis  dan  radiologis.  Sehingga  apabila
dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping.
2.1.1.1 Sumber Air Baku
Sumber air baku yang digunakan untuk penyediaan air bersih dapat berasal
dari :
1. Air  hujan, sifat  kualitas  air  hujan  adalah  bersifat  lunak  karena  tidak
mengandung larutan garam dan zat-zat minera.  Air hujan pada umumnya
bersifat lebih bersih.
2. Air  Permukaan,  Air  permukaan  yang  biasanya  dimanfaatkan  sebagai
sumber  atau  bahan baku air  bersih  adalah  air waduk (berasal  dari  air
hujan), air sungai (berasal dari air hujan dan mata air), air danau (berasal
dari air hujan, air sungai atau mata air)
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3. Air Tanah, Secara praktis air tanah adalah bebas dari polutan karena berada
di bawah permukaan tanah. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa air
tanah  dapat  tercemar  oleh  zat-zat  yang  mengganggu  kesehatan  seperti
kandungan Fe, Mn, atau kesadahan yang terbawa oleh aliran permukaan
tanah.
4. Mata  Air,  Dari  segi  kualitas,  mata  air  adalah  sangat  baik  bila  dipakai
sebagai  air  baku,  karena  berasal  dari  dalam  tanah  yang  mucul  ke
permukaan tanah akibat tekanan, sehingga belum terkontaminasi oleh zat-
zat pencemar.
2.1.1.2 Persyaratan Sistem Penyediaan Air Bersih
1. Persyaratan Kualitatif
a. Syarat-syarat  fisik,  Secara  fisik  air  minum  harus  jernih,  tidak
berwarna,  tidak  berbau  dan  tidak  berasa  (tawar).  Rasa  seperti  asin,
manis,  pahit  dan asam tidak boleh terdapat dalam air  minum untuk
masyarakat.
b. Persyaratan Kimia,  Air minum tidak boleh mengandung bahan-bahan
kimia  dalam jumlah yang melampaui  batas,  seperti  PH (Keasaman)
dan zat – zat yang terkandung harus sesuai dengan Peraturan Menteri
kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang syarat – syarat dan kualitas air
bersih.
c. Persyaratan  Biologis,  Air  minum  tidak  boleh  mengandung  kuman-
kuman  patogen  dan  parasitic  seperti  kuman-kuman  thypus,  kolera,
dysentri dan gastroenteritis.
d. Persyaratan Radiologis, Air minum tidak boleh mengandung zat yang
menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar
alfa, beta dan gamma.
2. Persyaratan  Kuantitatif,  Persyaratan  kuantitatif  dalam  penyediaan  air
bersih  adalah  ditinjau  dari  banyaknya  air  baku  yang  tersedia  untuk
memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
Jadi Debit air yang dipakai harus sesuai dengan tingkat pelayanan.
3. Persyaratan  Kontinuitas,  Persyaratan  kontinuitas  untuk  penyediaan  air
bersih sangat erat hubungannya dengan kuantitas air yang tersedia yaitu air
baku yang ada di alam. Arti kontinuitas disini adalah bahwa air baku untuk
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air bersih tersebut dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi debit yang
relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. 
2.1.2 Proyeksi Jumlah penduduk
Setalah diketahui data kualitas air bersih secara lengkap dan secara pasti
bahwa air baku layak di gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari sesuai
dengan Peraturan Pemerintah yang ada, maka langkah selanjutnya dilakukanlah
proyeksi  jumlah  penduduk,  dalam  kajian  ini  proyeksi  atau  perkiraan  jumlah
penduduk dilakukan sampai 20 tahun ke depan. Untuk memperkirakan proyeksi
jumlah penduduk dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu: 
2.1.2.1 Metode Geometrik
Dengan menggunakan metode geometrik, maka perkembangan penduduk
suatu  daerah  dapat  dihitung  dengan  formula  sebagai  berikut  (Muliakusumah,
2000:115). Metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pn = Po (1+r)n (2-1)
dengan:
Pn = jumlah penduduk dalam tahun ke-n (jiwa)
Po = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)
r    = angka pertambahan penduduk tiap tahun (%)
n   = jumlah tahun proyeksi (tahun)
2.1.2.2 Metode Aritmatrik
Jumlah  perkembangan  penduduk  dengan  menggunakan  metode  ini
dirumuskan sebagai berikut (Muliakusumah, 2000:115)
 rnPPn  10
(2-2)
dengan:
Pn = jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)
P0 = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)
r   = angka pertambahan penduduk per tahun (%)
n  = jumlah tahun proyeksi (tahun)
8
2.1.2.3 Metode Eksponensial
Perkiraan  jumlah  penduduk  berdasarkan  metode  eksponensial  dapat







Pn = jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n (jiwa)
P0 = jumlah penduduk pada tahun yang ditinjau (jiwa)
r   = angka pertambahan penduduk (%)
n  = periode tahun yang ditinjau (tahun)
e  = bilangan logaritma natural (2,7182818)
2.2 Uji Kesesuaian Metode Proyeksi 
2.2.1 Standar Deviasi 
Standar  deviasi  dapat  diartikan  sebagai  nilai  atau  standar  yang
menunjukkan besar jarak sebaran terhadap nilai rata-rata. Jadi semakin besar nilai
standar deviasi, maka data menjadi kurang akurat. Berikut merupakan rumusan
dari perhitungan standar deviasi (Soewarno, 1995:75).
(2-4)
dengan:
S = Standar Deviasi
Xi = Nilai Varian (Penduduk Proyeksi)
X´          = Nilai rata-rata
n = Jumlah data
2.2.2 Koefisien Korelasi
Pemilihan metode proyeksi  pertumbuhan penduduk di atas berdasarkan
cara  pengujian  statistik  yakni  berdasarkan  pada  nilai  koefesien  korelasi  yang
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terbesar mendekati +1. Adapun rumusan untuk menentukan besarnya koefesien

















































































r = koefisien korelasi
X = tahun proyeksi
Y = jumlah penduduk hasil proyeksi
2.3 Kebutuhan Air Bersih 
Kebutuhan air adalah jumlah air yang dipergunakan secara wajar untuk
keperluan  pokok  manusia  (domestik)  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang
memerlukan  air.  Pada  umumnya  banyak  diperlukan  oleh  masyarakat  untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemakaian air  oleh masyarakat tidak terbatas pada keperluan domestik,
namun untuk keperluan industri  dan keperluan perkotaan.  Besarnya pemakaian
oleh  masyarakat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  seperti  tingkat  hidup,
pendidikan,  tingkat  ekonomi  dan  kondisi  sosial.  Dengan  demikian,  dalam
perencanaan  suatu  sistem  penyediaan  air,  kemungkinan  penggunaan  air  dan
variasinya haruslah diperhitungkan secermat mungkin (Linsley, 1996:91).
Macam kebutuhan air bersih umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu:
1. Kebutuhan Domestik 
2. Kebutuhan Non Domestik 
2.3.1 Kebutuhan Domestik
Kebutuhan air domestik, dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk
yang menjadi daerah layanan. Kebutuhan air domestik sangat tergantung dengan
jumlah penduduk dan laju pertambahan penduduk, dimana dalam kajian ini akan
diproyeksikan sampai akhir tahun 2035.
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Tabel 2.1 Kebutuhan air baku berdasarkan kategori kota dan jumlah penduduk
Kategori kota Keterangan Jumlah Penduduk Kebutuhan air(ltr/org/hr)
I Kota Metropolitan Diatas 1 juta 190
II Kota Besar 500.000 - 1 juta 170
III Kota Sedang 100.000 - 500.000 150
IV Kota Kecil 20.000 - 100.000 130
V Desa 10.000 - 20.000 100
VI Desa Kecil 3.000 - 10.000 60
Sumber : Pedoman Kebijakan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu
(P3KT) Ditjen Cipta Karya, 1994.
2.3.2 Kebutuhan Non domestic
Kebutuhan non domestik merupakan kebutuhan air selain untuk keperluan
rumah tangga dan sambungan kran umum, seperti penyediaan air untuk sarana
sosial,  tempat  ibadah,  sekolah,  rumah  sakit,  asrama dan  juga  untuk  keperluan
komersil seperti industri,  hotel, perdagangan serta untuk pelayanan jasa umum.
berdasarkan Permen PU Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM tingkat
pelayanan  air  untuk  kebutuhan  non  domestik  sebesar  15%  dari  kebutuhan
domestic
2.4 Fluktuasi Kebutuhan Air
Besarnya pemakaian air pada daerah studi berbeda pada setiap jamnya, hal
ini  dikarenakan  terjadinya  fluktuasi  pada  setiap  jam  yang  dipengaruhi  oleh
pemakaian/faktor beban konsumen.
Dalam perhitungan proyeksi kebutuhan air baku ini didapat:
Kebutuhan air rata-rata = Kebutuhan domestik + Kebutuhan non domestik
Kebutuhan air maksimum = 1,15 x Kebutuhan air rata-rata
Kebutuhan jam puncak = 1,56 x Kebutuhan air rata-rata
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Gambar 2.1 Fluktuasi Pemakaian Air Harian
Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen PU 1994:24
Tabel 2.2 Kriteria Pemakaian Air Bersih
Ja













































Sumber:  Grafik  Fluktuasi  Pemakaian  Air  Bersih  Oleh  Ditjen  Cipta  Karya
Departemen PU
2.5 Kehilangan Air
Kehilangan  air  merupakan  besar  air  yang  hilang  selama  proses
pendistribusian  air.  Berdasarkan  Permen  PU  Tentang  Penyelenggaraan
Pengembangan SPAM kehilangan air karena faktor teknis maksimal sebesar 15%
dan faktor nonteknis mendekati nol.
2.5.1 Analisa Proyeksi Kebutuhan Air Baku
Perhitungan  kebutuhan  air  baku  merupakan  jumlah  dari  kebutuhan
domestik  dan  non-domestik  yang  diproyeksikan  sesuai  dengan  prosentase
pelayanan rencana.
2.5.2 Analisa Perencanaan Jaringan Perpipaan
Analisa  jaringan  perpipaan  merupakan  proses  yang  dilakukan  supaya
jaringan pipa tersebut bisa tersalurkan pada titik-titik  rencana awal sampai pada
12
daerah  pelayanan rencana dengan outlet  dari  pipa  transmisi  berupa reservoir /
tandon yang berfungsi untuk menampung air yang dapat mensuplai kebutuhan air
pada daerah layanan rencana.
2.6 Analisa Hidrolika Jaringan Perpipaan
Air di dalam pipa selalu mengalir dari tempat yang memiliki tinggi energi
lebih besar menuju tempat yang memiliki tinggi energi lebih kecil. Aliran tersebut
memiliki tiga macam energi yang bekerja di dalamnya, yaitu (Priyantoro, 1991:5):
1. Energi kinetik, yaitu energi yang ada pada partikel massa air sehubungan
dengan kecepatannya.
2. Energi tekanan, yaitu energi yang ada pada partikel massa air sehubungan
dengan tekanannya.
3. Energi  ketinggian,  yaitu  energi  yang  ada  pada  partikel  massa  air
sehubungan dengan ketinggiannya terhadap garis refrensi (datum line).
2.6.1 Kecepatan Aliran
Kecepatan  aliran  dalam  pipa  berbeda-beda  tergantung  jenis  pipa  yang
digunakan,  dimana  hal  ini  juga  akan  disesuaikan  dengan  kondisi  setempat
mengenai  kemiringan  lahan  maupun  adanya  penambahan  tekanan  dari  adanya
pemompaan.  Kecepatan  tidak  boleh  terlalu  kecil  sebab  dapat  menyebabkan
endapan dalam pipa tidak terdorong, selain itu juga diameter pipa jadi berkurang
karena adanya endapan itu, dan itu akan membebani biaya perawatan. Sebaliknya,
jika kecepatan aliran terlalu tinggi, maka akan berakibat korosi pada pipa dan juga
menambah nilai headloss yang berakibat elevasi reservoirnya harus tinggi. Untuk




. π . D2 .V (2-7)
2.6.2 Hukum Bernoulli
Air di dalam pipa selalu mengalir dari tempat yang memiliki tinggi energi lebih
besar menuju tempat yang memiliki tinggi energi lebih kecil. Hal tersebut dikenal
dengan prinsip Bernoulli, bahwa tinggi energi total pada sebuah penampang pipa
adalah jumlah energi kecepatan, energi tekanan dan energi ketinggian yang dapat
ditulis sebagai berikut:
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ETot = Energi ketinggian + Energi kecepatan + Energi tekanan 







Menurut teori kekekalan energi dari hukum Bernoulli yakni apabila tidak
ada energi yang lolos atau diterima antara dua titik dalam satu sistem tertutup,
maka energi totalnya tetap konstan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.2
di bawah ini:
. 
Gambar 2.2  Diagram Energi Pada Dua Tempat
Sumber : Bentley, 2007
Adapun persamaan Bernoulli  dalam gambar diatas dapat ditulis  sebagai







































=  tinggi energi di titik 1 dan 2 (m)
 p1, p2 =  tekanan di titik 1 dan 2 (kg/m2)
w =  berat jenis air (kg/m3)
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V1, V2 =  kecepatan aliran di titik 1 dan 2 (m/det)
 g =  percepatan gravitasi (m/det2)
z1, z2 =  tinggi elevasi di titik 1 dan 2  dari garis yang ditinjau (m)
 HL =  kehilangan tinggi tekan dalam pipa (m)
Pada Gambar tampak garis yang menunjukkan besarnya tekanan air pada
penampang  tinjauan.  Garis  tekanan  ini  pada  umumnya  disebut  garis  gradien
hidrolis  atau garis  kemiringan hidrolis.  Jarak vertikal  antara pipa dengan garis
gradien hidrolis menunjukkan tekanan yang terjadi dalam pipa. Pada gambar juga
tampak adanya perbedaan ketinggian antara titik 1 dan 2 merupakan kehilangan
energi (head loss) yang terjadi sepanjang antara penampang 1 dan 2.
2.6.3 Hukum Kontinuitas
Air yang mengalir dalam suatu pipa secara terus menerus yang mempunyai
luas penampang A m2 dan kecepatan v m/det akan memiliki debit yang sama pada
setiap penampangnya. Dalam persamaan Hukum Kontinuitas dinyatakan bahwa
debit yang masuk ke dalam pipa sama dengan debit yang keluar, seperti gambar.
                                     1                                        Q2   
                                   Q1                                                         V2
                                   V1                                                                      A2
                                              A1                
Gambar 2.3 Aliran dengan Penampang Pipa yang Berbeda
Sumber: Triatmodjo 1996:137
Hubungan antara Hukum Kontinuitas dengan ketiga bagan pada gambar
diatas. dapat ditunjukkan dengan dua persamaan berikut (Priyantoro, 1991:8):
Qmasuk =  Qkeluar
A1 . V1 =  A2 . V2 (2-10)
dengan :
Q = debit yang mengalir (m3/detik)
A = luas penampang (m2)










Hal ini juga berlaku pada pipa bercabang. Hukum Kontinuitas pada pipa
bercabang,  dimana  debit  yang  masuk  ke  dalam  pipa  akan  sama  dengan
penjumlahan dari debit-debit yang keluar dari percabangan pipa.
Q1 = Q2 + Q3
A1 . V1 = A2 . V2 + A3 . V3 (2-11)
Hukum  Kontinuitas  pada  pipa  bercabang  seperti  diperlihatkan  pada
gambar di bawah.
             1
                      Q1
1
Gambar 2.4 Pipa Bercabang
Sumber : Linsley, 1996 : 276
Pada jaringan distribusi air bersih, pipa merupakan komponen yang utama.
Pipa berfungsi sebagai sarana mengalirkan zat cair dari suatu titik simpul ke titik
simpul yang lain. Aliran dalam pipa timbul bila terjadi perbedaan tekanan pada
dua  tempat,  yang  bisa  terjadi  karena  adanya  perbedaan  elevasi  muka  air  atau
karena digunakannya pompa.
2.6.4 Kehilangan Tinggi Tekan (Head Loss)
Pada perencanaan jaringan pipa air tidak mungkin dapat dihindari adanya
kehilangan tinggi  tekan selama air  mengalir  melalui  pipa tersebut.  Kehilangan
tinggi tekan dalam pipa dapat dibedakan menjadi kehilangan tinggi tekan mayor
(major losses) dan kehilangan tinggi tekan minor (minor losses). 
Dalam merencanakan sistem jaringan distribusi air baku, aliran dalam pipa
harus berada pada kondisi aliran turbulen. Untuk mengetahui kondisi aliran dalam
pipa  turbulen  atau  tidak,  dapat  dihitung  dengan  identifikasi  bilangan  Reynold







Re = Bilangan Reynold
D = diameter pipa (m)
V = kecepatan rerata (m/det)
υ = kekentalan kinematik (m2/det) 
Dari perhitungan bilangan Reynold, maka sifat aliran di dalam pipa dapat
diketahui dengan kriteria sebagai berikut (Triatmodjo, 1996:5):
Re < 2000 → aliran bersifat laminer
Re = 2000 – 4000 → aliran bersifat transisi
Re > 4000 → aliran bersifat turbulen





































Sumber : Priyantoro, 2001
2.6.4.1 Kehilangan Tinggi Tekan Mayor (Major Losses)
Tegangan  geser  yang  terjadi  pada  dinding  pipa  merupakan  penyebab
utama menurunnya garis energi pada suatu aliran (major losses) selain bergantung
juga pada jenis pipa. Ada beberapa teori dan formula untuk menghitung besarnya
kehilangan tinggi tekan mayor ini  yaitu dari Hazen-Williams, Darcy-Weisbach,
Manning,  Chezy,  Colebrook-White  dan  Swamme-Jain.  Adapun  besarnya
kehilangan  tinggi  tekan  mayor  dalam  kajian  ini  dihitung  dengan  persamaan
Hazen-Williams (Bentley, 2007):
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54,063,085.0 SRACQ hw 
(2-13)










V = kecepatan aliran pada pipa (m/det)
Chw = koefisien kekasaran pipa Hazen-Williams (Tabel 2.3)
A = luas penampang aliran (m2)
Q = debit aliran pada pipa (m3/det)
S = kemiringan hidraulis
R = jari-jari hidrolis (m)
L = panjang pipa (m)
hf = kehilangan tinggi (m)
Tabel 2.4 Koefisien Kekasaran Pipa Hazen-Williams (Chw)
Sumber : Bentley, 2007
2.6.4.2 Kehilangan Tinggi Tekan Minor (Minor Losses)
Kehilangan  energi  minor  diakibatkan  oleh  adanya  belokan  pada  pipa
sehingga  menimbulkan  turbulensi.  Selain  itu  juga  dikarenakan  adanya
18
penyempitan  maupun  pembesaran  penampang  secara  mendadak.  Hal  tersebut
umumnya  dibangkitkan  oleh  adanya  katup  dan  sambungan  pipa  atau  fitting
(Bentley, 2007).
Pada pipa-pipa yang panjang, kehilangan minor ini sering diabaikan tanpa
kesalahan yang berarti (L/D >>1000), tetapi dapat menjadi cukup penting pada
pipa yang pendek (Priyantoro, 1991:37). Kehilangan minor pada umumnya akan
lebih besar bila terjadi perlambatan kecepatan aliran di dalam pipa dibandingkan
peningkatan  kecepatan  akibat  adanya  pusaran  arus  yang  ditimbulkan  oleh
pemisahan aliran dari bidang batas pipa (Linsley, 1989:273). Adapun kehilangan







hLm  = kehilangan tinggi minor (m)
V  = kecepatan rata-rata dalam pipa (m/det)
g  = percepatan graVItasi (m/det2)
K  = koefisien kehilangan tinggi tekan minor
Besarnya nilai koefisien K sangat beragam, tergantung dari bentuk fisik
pengecilan, pembesaran, belokan, dan katup. Namun nilai K ini masih merupakan
pendekatan  karena  dipengaruhi  bahan,  kehalusan  sambungan,  dan  umur
sambungan. Adapun nilai K dapat dilihat pada Tabel dibawah.
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Tabel  2.5  Koefisien  Kehilangan  Tinggi  Tekan  Berdasarkan  Perubahan  Bentuk
Pipa (K)
Sumber : Bentley, 2007
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2.6.4.3 Analisa Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribus
  Yang dimaksud dengan jaringan pipa transmisi adalah jaringan pipa yang
digunakan untuk mengalirkan air baku dari bangunan penyadap air ke bangunan
pengolahan air atau dari bangunan penyadap air langsung ke reservoir (bila tidak
menggunakan bangunan pengolahan). Pipa transmisi  ini  pada umumnya hanya
merupakan satu atau beberapa jalur pipa saja. Jaringan pipa transmisi ini harus
mampu mengalirkan air dengan debit aliran rata-rata pada hari maksimum.
Gambar 2.5 Sistem Jaringan Distribusi
2.7 Komponen Sistem Jaringan Pipa Air 
2.7.1  Pipa 
Pada suatu sistem jaringan distribusi air bersih, pipa merupakan komponen
yang utama. Pipa ini berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan air dan sumber
air ke tandon, maupun dari tandon ke konsumen. Pipa tersebut memiliki bentuk
penampang lingkaran dengan diameter yang bermacam-macam.
2.7.1.1 Jenis Pipa
Pada suatu sistem jaringan distribusi air bersih, pipa merupakan komponen
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yang utama. Dalam pelayanan penyediaan air bersih lebih banyak digunakan pipa
bertekanan karena lebih sedikit kemungkinan tercemar dan biayanya lebih murah
dibandingkan menggunakan saluran terbuka atau talang. Suatu pipa bertekanan
adalah  pipa  yang dialiri  air  dalam keadaan  penuh  (Linsley, 1996:280).  Dalam
pemilihan pipa yang akan dipakai sangat dipengaruhi pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut (Mays, 2000:332):
1. Kondisi yang digunakan: 
 Tekanan (tersebut saat pengoperasian dan pemindahan) 
 Beban tanah, kapasitas tanah dan potensi daerah yang digunakan 
 Potensi korosi dari tanah 
 Potensi korosi dari air 
2. Ketersediaan: 
Ketersediaan bahan pipa dan pengalaman ahli dalam menginstalasi pipa 
Ukuran dan ketebalan 
 Potensi korosi dari air 
3. Karakteristik pipa: 
Kekuatan pipa (khususnya jika terjadi pukulan air) 
Bentuk 
Ketahanan terhadap korosi 
Ketahanan terhadap gesekan air 
4. Ekonomi: 
Biaya (biaya instalasi termasuk pekerjaan dan bahan) 
Usia pipa yang dibutuhkan 
Biaya perbaikan dan pemeliharaan 
Pipa yang umumnya dipakai untuk sistem jaringan distribusi air  terbuat
dari bahan-bahan seperti di bawah ini:
1. Pipa Besi Tuang (Cast Iron) 
Pipa besi tuang telah digunakan lebih dari 200 tahun yang lalu. Pipa ini
biasanya  dicelupkan  dalam  larutan  kimia  untuk  perlindungan  terhadap  karat.
Panjang biasa dari suatu bagian pipa adalah 4 m dan 6 m. Tekanan maksimum
pipa  sebesar  25  kg/cm2 dan  umur  pipa  dapat  mencapai  100  tahun  (Linsley,
1996:297). Keuntungan dan kerugian dari pipa ini seperti tersaji pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Keuntungan dan Kerugian Pipa Besi Tuang (Cast Iron)
Keuntungan Kerugian
- Pipa cukup murah - Pipa berat sehingga biaya pengangkutan mahal
- Pipa mudah disambung - Pipa keras sehingga mudah pecah
- Pipa tahan karat - Dibutuhkan tenaga ahli dalam penyambungan
2. Pipa Besi Galvanis (Galvanized Iron) 
Pipa jenis ini bahannya terbuat dari pipa baja yang dilapisi seng. Pelapisan
dengan cara ini merupakan pengendalian karat yang efektif. Umur pipa pendek
yaitu antara 7 – 10 tahun. Pipa berlapis seng digunakan secara luas untuk jaringan
pelayanan  sistem  distribusi  yang  kecil  (Linsley,  1996:297).  Keuntungan  dan
kerugian dari pipa ini seperti tersaji pada Tabel 2.7. 
Tabel 2.7 Keuntungan dan Kerugian Pipa Galvanized Iron
Keuntungan Kerugian
 - Harga murah dan banyak tersedia di pasaran  - Pipa mudah berkarat dalam
 - Ringan sehingga mudah diangkut    air yang asam
 - Pipa mudah disambung  
3. Pipa Plastik (PVC) 
Pipa ini  lebih dikenal dengan sebutan pipa PVC (Poly Vinyl Chloride).
Panjang pipa 4 m atau 6 m dengan ukuran diameter pipa mulai 16 mm hingga 350
mm. Dan umur pipa dapat mencapai 75 tahun (Linsley, 1996:301). Keuntungan
dan kerugian dari pipa ini seperti tersaji pada Tabel 2.8. 
Tabel 2.8 Keuntungan dan Kerugian Pipa PVC
Keuntungan Kerugian
 - Harga murah dan banyak tersedia di pasaran  - Pipa jenis ini mempunyai
 - Ringan sehingga mudah diangkut     koefisien muai besar 
 - Mudah dalam pemasangan dan penyambungan     sehingga tidak tahan panas
 - Pipa tahan karat  - Mudah bocor dan pecah
4. Pipa Baja (Steel Pipe) 
Pipa ini terbuat dari baja lunak dan mempunyai banyak ragam di pasaran.
mempunyai  garis  tengah  sampai  lebih  dari  6  m.  Umur  pipa  baja  yang  cukup
23
terlindungi  paling  sedikit  40  tahun  (Linsley,  1996:296).  Pipa-pipa  baja  yang
ditanam dalam tanah biasannya  tidak  dilengkapi  dengan sambungan pemuaian
karena tidak mengalami perbedaan suhu yang besar. Sebaliknya untuk pipa-pipa
baja  yang  langsung  terkena  udara  dibutuhkan  sambungan  pemuaian  untuk
memperkecil tegangan suhu. Keuntungan dan kerugian dari pipa ini seperti tersaji
pada Tabel 2.9 
Tabel 2.9 Keuntungan dan Kerugian Pipa Baja
Keuntungan Kerugian
 - Tersedia dalam berbagai ukuran panjang  - Pipa tidak tahan karat
 - Mudah dalam pemasangan dan  penyambungan  - Pipa berat, biaya mahal
 - Kekuatan lentur yang kuat, dan dilapisi campuran
semen sebagai pelindung
5. Pipa Beton (Concretel Pipe) 
Pipa  ini  tersedia  dalam  ukuran  garis  tengah  750  mm  –  3.600  mm,
sedangkan panjang standar 3,6 – 7,2 m. Pipa ini berumur 30 – 50 tahun (Linsley,
1996:299). Keuntungan dan kerugian dari pipa ini seperti tersaji pada Tabel 2.10. 
Tabel 2.10 Keuntungan dan Kerugian Pipa Beton
Keuntungan Kerugian
 - Bermutu tinggi  - Air alkali bisa menyebabkan berkarat
 - Tidak menggunakan tulangan  
6. Pipa HDPE 
Pipa plastik bertekanan yang banyak digunakan untuk pipa air dan pipa
gas.  Disebut  pipa  plastik  karena  material  HDPE berasal  dari  polymer  minyak
bumi. Pipa-pipa  HDPE  memiliki  daya  tahan  lama  karena  adanya  rekayasa
teknologi canggih. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi pipa ini dikenal
sebagai  Process  Intensification  (Intensifikasi  Proses)  atau  PI  singkatnya.  Pipa
HDPE  dapat  disambungkan  dengan  cara  pemanasan  (heat  fusion)  untuk
membentuk  sambungan  bersama  yang  kuat  atau  lebih  kuat  daripada  pipa  itu
sendiri dan tanpa kebocoran. Keuntungan dan kerugian dari pipa ini seperti tersaji
pada Tabel 2.11. 
Tabel 2.11 Keuntungan dan Kerugian Pipa HDPE
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Keuntungan Kerugian
- Tersedia dalam berbagai ukuran panjang - Diameter pipa maksimal 400 mm
- Tahan hingga 50 tahun pemakaian - Tidak dapat digunakan untuk pipatransmisi dalam skala besar
- Aman  bagi  kesehatan  karena  bersifat
“Food Grade”
- Tahan Karat
2.7.1.2 Kriteria Jaringan Pipa Air Bersih
Dalam perencanaan jaringan pipa harus memenuhi kriteria-kriteria agar
pada saat pengoperasian dapat berjalan sesuai dengan standar yang ada.
Tabel 2.12 Kriteria Jaringan Pipa
No. Parameter Perubahan
-   Kecepatan kurang dari 0,01 m/detik
a. Diameter pipa diperkecil
b. Ditambahkan pompa
c. Elevasi hulu pipa hendaknya lebih tinggi
1 Kecepatan 0,01-2,5 m/detik (disesuaikan di lapangan)
-   Kecepatan lebih dari 2,5 m/detik
a. Diameter pipa diperbesar
b. Elevasi pipa bagian hulu terlalu besar
dibandingkian dengan hilir
-   Headloss Gradient lebih dari 15 m/km
2 Headloss Gradient 0 – 15 m/km a. Diameter pipa diperbesar
b. Elevasi pipa bagian hulu terlalu besar
dibandingkan dengan hilir pipa
-   Tekanan kurang dari 0 Bar
a. Diameter pipa diperbesar
b. Ditambahkan pompa
c.
Pemasangan pipa yang kedua di bagian
atas,
3 Tekanan 16 Bar (163,2 mH2O)
sebagian  atau  keseluruhan dari  panjang
pipa
-   Tekanan lebih dari 16 Bar (163,2 mH2O)
a. Diameter pipa diperkecil
b.
Ditambahkna  bangunan  bak  pelepas
tekan
c.
Pemasangan  Pressure  Reducer  Valve
(PRV)
Sumber: SNI 06-4829-2005
Tabel 2.13 Diameter Pipa Distribusi
Cakupan Pipa Distribusi Pipa Distribusi Pipa Distribusi Pipa
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Sistem Utama Pembawa Pembagi Pelayanan
Sistem
≥ 100 mm 75-100 mm 75 mm 50 mm
Kecamatan
Sistem Kota ≥ 150 mm 100-150 mm 75 mm 50-75 mm
Sumber:  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No:  18/PRT/M/2007
Tentang Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem Penyediaan
Air Minum 2007:62
Dalam  perencanaan  dimensi  pipa  harus  memenuhi  ketentuan  teknis
sebagai berikut:
a. Pipa harus direncanakan untuk mengalirkan debit maksimum harian; 
b. Kehilangan tekanan dalam pipa tidak lebih 30% dari total tekanan statis (head
statis)  pada  sistem perpipaan dengan pemompaan.  Untuk sistem gravitasi,
kehilangan tekanan maksimum 5 m/1000 m. 
2.7.2. Sarana Penunjang 
Pipa  yang bisa  digunakan dalam distribusi  air  minum harus  dilengkapi
dengan alat bantu agar bisa berfungsi dengan baik, seperti:
1. Sambungan antar pipa 
 Mangkok (bell) dan Lurus (spigot) 
Spigot dari suatu pipa dimasukkan ke dalam bell (socket) pipa lainnya untuk
menghindari suatu kebocoran. 
 Flange Joint 
Biasanya digunakan untuk pipa yang bertekanan tinggi, untuk sambungan
yang dekat  dengan pompa perlu disiapkan  packing diantara  flange untuk
mencegah kebocoran. 
 Increaser dan Reducer 
Increaser  digunakan untuk menyambung pipa dari diameter kecil ke pipa
yang berdiameter  lebih  besar.  Sedangkan  reducer digunakan  untuk
menyambung pipa dari diameter besar ke diameter yang lebih kecil. 
 Perlengkapan “T” 
Untuk pipa sekunder dipasang tegak lurus (90o) pada pipa primer berbentuk
T. Pada ujung perlengkapan dapat terdiri kombinasi spigot, socket dan flens. 
 Perlengkapan “Y” 
Digunakan untuk menyambung pipa yang bercabang, misalnya sambungan
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untuk pipa sekunder yang dipasang pada primer dengan sudut 45o. 
 Belokan (bend/elbow) 
Belokan (Bend)  digunakan untuk mengubah arah dari  lurus dengan sudut
perubahan  standar  yang  merupakan  sudut  dari  belokan  tersebut.  Besar
belokan standar adalah 11 1/4o, 22 1/2o, 45o dan 90o. 
2. Katup (valve) 
 PRV (Pressure Reducing Valve) atau katup penurun tekanan. 
Digunakan untuk menanggulangi tekanan yang terlalu besar di hilir katup.
Jika tekanan naik melebihi nilai batas, maka PRV akan menutup dan akan
terbuka  penuh  bila  tekanan  di  hulu  lebih  rendah  dari  nilai  yang  telah
ditetapkan pada katup tersebut. 
 PSV (Pressure Sustaining Valve) atau katup penstabil tekanan. 
Digunakan untuk menanggulangi penurunan secara drastis pada tekanan di
hulu dari nilai yang telah ditetapkan. Jika tekanan di hulu lebih rendah dari
batas minimumnya, maka katup akan menutup. 
 PBV (Pressure Breaking Valve) atau katup pemecah tekanan. 
Digunakan  untuk  memberikan  tekanan  tambahan  pada  tekanan  yang
menurun di katup.  Disamping itu,  katup jenis ini  dapat juga memberikan
tambahan tekanan pada aliran yang berbalik arah (karena tekanan di hilir
lebih  tinggi  dari  tekanan di  hulu)  sehingga  tekanan  di  hilir  lebih  rendah
daripada tekanan di hulu. 
 FCV (Flow Control Valve) atau katup pengatur aliran. 
Digunakan untuk membatasi aliran maksimum rata-rata yang melalui katup
dari hulu ke hilir. Dimaksudkan untuk melindungi suatu komponen tertentu
yang letaknya di hilir agar tidak rusak akibat lairan yang terlalu besar. 
 TCV (Throttle Control Valve) atau katup pengatur tenaga. 
Katup  jenis  ini  digunakan  untuk  mengontrol  minor  losses yang  berubah
setiap waktu. 
 GPV (General Purpose Valve) atau katup biasa. 
Katup biasa (GPV) dapat digunakan untuk menyatakan sebuah ikatan jika
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hubungan  antara  aliran  dan  kehilangan  tinggi  dapat  disediakan  oleh
penggunaan, sebagai pengganti dari salah satu rumus standar hidrolika. 
 Katup Penguras (BO) 
Katup penguras dipasang pada pipa transmisi yang elevasinya paling rendah
pengurasan/pencucian pipa agar kotoran–kotoran yang mengendap pada pipa
dapat dibuang dengan mudah. Katup penguras ini modelnya sama dengan
katup pengatur debit yang membedakan hanya fungsi penggunaannya.
 Air Relief Valve/BR (Katup Udara) 
Katup  udara  dipasang  pada  jaringan  pipa  transmisi  pada  bagian  elevasi
tertinggi  misalnya  pada  jembatan  –  jembatan  pipa  dimaksudkan  guna
membuang udara yang ada di dalam pipa hal ini guna menjamin kelancaran
aliran air. Katup udara ini yang umum digunakan adalah model tunggal dan
model ganda yang biasa dikenal dengan nama air vent valve. 
3. Meter Air 
Meter air digunakan untuk mengetahui debit atau jumlah aliran yang mengalir
dalam pipa.  Salah satu manfaat penggunaan meter air pada sistem jaringan
penyediaan air bersih adalah untuk mengetahui jumlah air yang mengalir ke
konsumen.
2.8 Tandon 
Secara umum tandon adalah tempat tampungan sementara air baku dari
sumber. 
Adapun fungsi yang sangat penting dari tandon diantaranya sebagai berikut:
 Menampung kelebihan air pada pemanfaatan atau pemakaian air 
 Mensuplay air pada saat pemakaian puncak pada daerah pelayanan 
 Menambah tekanan pada jaringan pipa 
 Tempat pengendapan kotoran 
 Tempat pembubuhan desinfektan 
Volume  jumlah dan lokasi tandon air disesuaikan dengan rencana daerah
layanan sehingga pemenuhan kebutuhan air baku dapat dipenuhi sepanjang waktu
dan terdistribusi ke seluruh rencana daerah layanan. Sumber air untuk tandon air
dapat berasal dari jaringan pipa air baku yang diambil dari sumber air ataupun dari
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supply melalui jalan darat (truk tanki, dll).
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  baik  untuk  perencanaan  tandon  air
maupun  hydrant  umum adalah: mudah dijangkau, terletak dekat/di pinggir jalan
darat, terdistribusi merata untuk daerah layanan, dekat dengan pusat kegiatan.
Elevasi pada tandon diidentifikasikan sebagai elevasi dasar tandon. Elevasi
muka air tandon adalah jarak vertikal dari dasar tandon muka air bebas, sehingga
tekanannya  lebih  besar  dari  nol.  Besarnya  kapasitas  tandon  bergantung  pada
variasi kebutuhan air minimum, maksimum, kapasitas konstan pemompaan dan
faktor kegunaan dari tandon tersebut. Rencana volume tandon ditentukan dengan
memperhitungkan debit pada jam puncak dan perkiraan lama jam puncak.
Untuk keamanan diberikan volume untuk ruang udara dalam tandon yang
di ambil sebesar 10 % dari volume tandon. Kemudian volume tandon ditambah
dengan volume udara dijadikan sebagai volume rencana dalam pembuatan tandon.
Dengan demikian diperoleh dimensi tandon dengan persamaan sebagai berikut:
V = T. L. P (2-17)
dengan:
V = volume tendon (m3) 
T = tinggi tandon (m)
L = lebar tandon (m)
P = panjang tandon (m)
Setiap tandon paling tidak memiliki perlengkapan sebagai berikut:
a. Pipa air masuk (inlet) dan pipa air keluar (outlet) 
Pipa air masuk berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam tandon. Tandon
biasanya mempunyai  inlet  dan outlet  yang terpisah.  Hal  ini  dimaksudkan
untuk  meningkatkan  sirkulasi  aliran  di  dalam  tandon  sehingga  air  yang
keluar mempunyai kualitas yang terjamin. 
b. Lubang inspeksi (manhole) 
Setiap tendon harus dilengkapi dengan lubang inspeksi untuk memudahkan
perawatan  dengan ukuran  yang  cukup  agar  orang yang masuk  ke  dalam
tandon tidak sulit. 
c. Tangga naik dan turun ke dalam bak 
Tangga harus disiapkan untuk menjaga keamanan dan kemudahan akses ke
29
beberapa bagian tandon. 
Pipa pelimpah terutama digunakan pada saat pengukur ketinggian air dalam
keadaan rusak. Ujung dari pipa peluap ini tidak boleh disambung langsung
ke pipa buangan, harus ada celah udara yang cukup. Pada ujung pipa peluap
juga harus dilengkapi dengan saringan serangga.
d. Pipa penguras 
Pipa  penguras  dipakai  untuk  menguras  tandon.  Pada  pipa  ini  dibuat
pengamanan seperti pipa peluap. 
e. Alat penunjuk level air 
Alat  penunjuk  level  air  digunakan  untuk  menunjukkan  tinggi  rendahnya
permukaan air. 
f. Ventilasi udara 
Ventilasi  udara dipasang pada tandon untuk keluar  masuknya udara pada
saat air turun dan naik, juga harus dipasang saringan serangga. 
2.9 Mekanisme Pengaliran dalam Pipa 
2.9.1 Sistem Pemipaan 
Sistem  pemipaan  berfungsi  untuk  mengalirkan  zat  cair  dari  satu
tempat   ke tempat  yang  lain.  Aliran  terjadi  karena  adanya  perbedaan  tinggi
tekanan di kedua tempat, yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka
air atau karena digunakannya pompa. Beberapa contoh sistem pemipaan adalah
pengaliran minyak antar kota/daerah, pipa pembawa dan pipa pesat dari waduk ke
turbin  pembangkit  listrik  tenaga  air,  jaringan  air  minum  di  perkotaan,  dan
sebagainya. (Triatmodjo, 1996:69)
Sistem pengaliran  dalam pipa  pada  jaringan  distribusi  air  bersih  dapat
dibagi menjadi dua yaitu hubungan seri dan hubungan paralel.
2.9.1.1 Pipa Hubungan Seri
Apabila  dalam suatu saluran pipa terdiri  dari  pipa dengan ukuran yang
bebeda-beda yang tersambung dengan diameter yang sama, maka pipa tersebut
dalam hubungan seri, pemasangan pipa secara seri akibat adanya dari perbedaan
ukuran akan menimbulkan beberapa kehilangan tinggi (Priyantoro, 1991:49)
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Gambar 2.6 Pipa Hubungan Seri
Sumber: Dake 1985:78
Persamaan Kontinuitas (Triatmodjo, 1996:74):
Q = Q1 = Q2 (2-18)
dengan:
Q = total debit pada pipa yang terpasang seri (m3/det)
Q1,Q2 = adalah debit pada pipa 1 dan 2 (m3/det)
Sedangkan untuk total  kehilangan tekanan pada  pipa  yang terpasang
seri (Triatmodjo, 1996:74):
H = hf1 + hf2 (2-19)
dengan :
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H = Total kehilangan tekan pada pipa yang terpasang seri (m)
hf1,hf2 = Kehilangan pada tiap pipa (m)
2.9.1.2 Pipa Hubungan Paralel
Apabila  dua  pipa  atau  lebih  yang  terletak  sejajar  dan pada ujungnya
dihubungkan oleh satu simpul maka pipa tersebut dipasang dalam kondisi pararel.
Debit  total  dalam  pemasaangan  seri  merupakan  hasil  dari  penjumlahan  debit
aliran tiap pipa, sedangkan kehilangan tekanan pada tiap pipa adalah sama.
Persamaan garis energi pada pipa pararel:
H = hf1 =hf2 = hf3 (2-20)
dengan :
Hf1.hf2 dan hf3   = Kehilangan tekan tiap pipa (m)
Sedangkan persamaan kontinuitasnya:
Q = Q1 + Q2+ Q3 (2-21)
Q = Total debit pada pipa pararel (m3/dt)
Q1,Q2,Q3   = Debit pada tiap pipa (m3/dt)
Gambar 2.7 Pipa Hubungan Paralel
Sumber: Triatmodjo, 1996:79
2.10 Simulasi Aliran pada Sistem Jaringan Distribusi 
Dalam  kajian  ini  hanya  dibahas  analisa  tekanan  dan  aliran  di  sistem
jaringan distribusi pada kondisi tidak permanen.
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2.10.1 Analisa pada Kondisi Permanen 
Analisa pada kondisi permanen akan mengevaluasi kondisi aliran, tekanan
dan kapasitas dari  komponen sistem distribusi air bersih termasuk sistem pipa,
penampungan  dan  sistem pompa  pada  corak  permintaan  tunggal.  Simulasi  ini
dilakukan pada saat kondisi kritis pada harian maksimum, jam puncak, kebutuhan
puncak  dan  pengisian  tampungan  sehingga  memberikan  suatu  informasi  dari
kondisi jaringan pada waktu yang diberikan.
2.10.2 Analisa pada Kondisi Tidak Permanen 
Analisa pada kondisi  tidak permanen akan mengevaluasi kondisi  aliran,
tekanan dan kapasitas dari komponen sistem distribusi air bersih termasuk sistem
pipa,  penampungan dan sistem pompa pada corak rangkaian permintaan serial
dengan permintaan sistem berubah-ubah. Dalam simulasi  ini  terdapat beberapa
parameter yang digunakan seperti: karakteristik tandon, kontrol operasi, pompa,
durasi dan nilai tahap waktu, rasio dan faktor beban (loading factor). Beberapa
kriteria dan asumsi yang digunakan yaitu: simulasi didasarkan pada perhitungan
fluktuasi  beban  titik  simpul  sebagai  akibat  corak  perubahan  permintaan  yang
dilakukan pada kondisi normal dimana variasi kebutuhan titik simpul disebabkan
oleh fluktuasi kebutuhan pelanggan tiap jam dengan durasi 24 jam.
2.10.3 Perencanan Teknik Unit Distribusi 
Dalam  perencanaan   jaringan   distribusi,   air   yang  dihasilkan   dari
instalasi pengelolaan air dapat ditampung dalam reservoir yang berfungsi untuk
menjaga  keseimbangan antara  produksi  dengan  kebutuhan,  sebagai  penyimpan
kebutuhan air dalam kondisi darurat dan sebagai penyediaan kebutuhan air untuk
keperluan  instalasi.  Reservoir  dibangun  dalam  bentuk  reservoir  tanah  yang
umumnya untuk menampung produksi air dari sistem instalasi pengelolaan air,
atau dalam bentuk menara air  yang umumnya untuk mengantisipasi  kebutuhan
puncak pada daerah distribusi.
Ketentuan–ketentuan yang harus dipenuhi dalam perencanaan denah (lay-
out) sistem distribusi adalah sebagai berikut:
a) Denah  (lay-out)  sistem  distribusi  ditentukan  berdasarkan  keadaan
topografi wilayah pelayanan dan lokasi instalasi pengelolaan air. 
b) Tipe sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah
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pelayanan 
c) Jika  keadaan  topografi  tidak  memungkinkan  untuk  sistem  grafitasi
seluruhnya, diusulkan kombinasis sistem grafitasi dan pompa. Jika semua
wilayah pelayanan relatif datar, maka dapat digunakan sistem pemompaan
langsung,  kombinasi  dengan menggunakn menara air, atau penambahan
pompa penguat (booster pump). 
d) Jika terdapat perbedaan elevasi wilayah pelayanan terlalu besar atau lebih
dari 40 m, wilayah pelayanan dibagi menjadi beberapa zona sedemikian
rupa sehingga memenuhi persyaratan tekanan minimum. Untuk mengatasi
tekanan yang berlebihan dapat digunakan katup pelepas tekan (Pressure
Reducing Valve). Untuk mengatasi kekurangan tekanan dapat digunakan
pompa penguat. 
2.11 Metode Analisa dalam Jaringan Pipa 
Keluaran yang utama dari analisa pada jaringan pipa adalah nilai tinggi
tekan pada tiap titik simpul dan besarnya debit pada tiap pipa. Pada setiap jaringan
pipa terdapat dua kondisi dasar yang harus dipenuhi (Webber, 1971:122):
1. Hukum  konservasi  energi,  jumlah  aljabar  dari  kehilangan  energi  yang
dikelilingi setiap putaran (loop) atau setiap jaringan pipa tertutup harus sama
dengan nol. Kekekalan energi pada dasarnya suatu energi tidak dapat hilang,
ata  dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  energi  selalu  tetap  (kekal).  Dapat
dirumuskan sebagai berikut: 
Σ hf = 0 
2. Hukum kontinuitas, aliran yang memasuki suatu titik pertemuan harus sama
besar  dengan  yang  meninggalkan  titik  tersebut.  Dapat  dirumuskan  sebagai
berikut: 
Σ Qin – Σ Qout = Σ QE 
Dalam  menggunakan  dua  persamaan  di  atas,  Handy  Cross (1936)
menawarkan dua metode untuk analisa pada jaringan pipa. Dua metode tersebut
adalah  metode jaringan tertutup  (loop method)  dan  metode titik  simpul  (node
method). Metode jaringan tertutup menyatakan persamaan energi dipandang dari
segi  debit  aliran  pada  pipa.  Sedangkam  metode  titik  simpul  menyatakan
persamaan  kontinuitas  dari  segi  elevasi  tinggi  tekan  pada  suatu  titik  simpul
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persimpangan (junction nodes).
2.11.1 Metode Titik Simpul (Node Method) 
Dalam  persamaan  titik  simpul  digunakan  persamaan  kontinuitas  aliran
dengan lebih  mempertimbangkan besarnya  debit  aliran  pada  pipa  seperti  yang
dipakai  dalam  metode  jaringan  tertutup  (loop  method).  Pada  Gambar  2.8.






Qin – Qout = Qe
(Q1 – Q4) – Q3 = Q2
Gambar 2.8 Skema Jaringan Sederhana
Sumber: Webber, 1971:126
Penggunaan sistem keseimbangan debit  ini  merupakan modifikasi  yang
diusulkan oleh R.J. Connish dengan langkah sebagai berikut (Webber, 1971:126):
1. Asumsi tinggi tekan ha pada tiap-tiap titik pertemuan yang tekanannya belum
diketahui. 
2. Memilih salah satu dari  titik-titik  pertemuan ini  dan hitung nilai  H fa untuk
masing-masing percabangan. 
3. Hitung dan cocokkan debit Qa dengan menggunakan rumus. 
4. Jika tinggi tekanan yang telah diasumsikan pada awal perhitungan tidak sesuai
dengan jumlah debit pada titik pertemuan atau tidak sama dengan nol, maka
hitung kelebihan atau kekurangan pada debit Qa . 
5. Menghitung nilai (∑ hfaQa )  untuk tiap-tiap jaringan tertutup.





7. Kehilangan  tinggi  tekan  pada  titik-titik  pertemuan  dihitung  dengan
menggunakan persamaan:
H =ha + Ah
8. Hasil  perhitungan  tinggi  tekanan  untuk  titik-titik  pertemuan  diterapkan  di
dalam jaringan pipa yang diperoleh dari kehilangan tinggi sebelumnya. 
9. Ulangi lagi langkah-langkah diatas sampai didapatkan keseimbangan seperti
yang diharapkan. 
2.12 Analisis  Sistem  Jaringan  Distribusi  Air  Bersih  Dengan  Software
Komputer
Perencanaan  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  merupakan  suatu
perencanaan yang rumit. Penyebab utama rumitnya perencanaan itu dikarenakan
banyaknya  jumlah  proses  trial  and  error  yang  harus  dilakukan  pada  seluruh
komponen yang ada pada sistem jaringan distribusi air bersih jaringan tersebut.
Akan tetapi  kerumitan  dalam perencanaan sistem jaringan distribusi  air  bersih
dapat  diatasi  dengan  bantuan  program  komputer  untuk  perencanaan  sistem
jaringan distribusi air bersih sehingga proses trial and error dapat dilakukan dalam
waktu singkat dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil karena programlah yang
akan menganalisisnya.
Beberapa program komputer di bidang rekayasa dan perencanaan sistem
jaringan distribusi Air Bersih diantaranya adalah program Loops, Wadiso, Epanet
1.1, Epanet 2.0 dan WaterCAD. Dalam kajian ini digunakan program WaterCAD
v8i  karena  program  ini  tergolong  baru  dan  belum  banyak  diketahui  dalam
fungsinya untuk menganalisis  sistem jaringan distribusi Air Bersih. Berikut ini
akan dipaparkan mengenai langkah-langkah penggunaan program WaterCAD v8i.
2.12.1 Deskripsi Progran Water Distribution Modelling (WaterCAD)
Program  WaterCAD v 8i  merupakan produksi dari  Bentley tahun 20018
dengan jumlah pipa yang mampu dianalisis yaitu tidak terbatas sesuai pemesanan
spesifikasi  program  WaterCAD pada  Bentley.  Program ini  dapat  bekerja  pada
sistem Windows 95, 98 dan 2000 serta Windows NT 4.0 ke atas. Program yang
tampilan  interfacenya sangat memudahkan pengguna ini  khusus menyelesaikan
lingkup perencanaan dan pengoptimalisasian sistem jaringan distribusi  air  baku,
yaitu:
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 menganalisis sistem jaringan distribusi air pada satu kondisi waktu 
 menganalisis  tahapan-tahapan  atau  periodisasi  simulasi  pada  sistem
jaringan terhadap adanya kebutuhan air yang berfluktuatif menurut waktu 
 menganalisis skenario perbandingan atau alternatif jaringan pada kondisi
yang berlainan pada saat bersamaan 
 menganalisis kondisi jaringan pada saat kondisi ekstrim untuk keperluan
pemadam kebakaran atau hydrant (fire flow analysis)
 menganalisis kualitas air yang didistribusikan 
 menghitung  konstruksi  biaya  dari  jaringan  yang  dibuat  menurut
alternatifnya
Sedangkan  fasilitas  tambahan  yang  menyertai  program  WaterCAD  ini
adalah (Bentley, 2008) :
 mendukung GIS database  connection  sehingga mengenali  extention  file
dari program GIS (ArcView, ArcInfo, ArcCAD, MapInfo dan AutoCAD)
yang  akan  memudahkan  untuk  memindahkan  lembar  kerja  program
tersebut ke lembar kerja WaterCAD dengan aman 
 mendukung  program  Microsoft  Office,  Microsoft  Excel  dan  Microsoft
Access mendukung program Epanet Versi Windows dan Kypipe sehingga
dapat menyimpan gambar jaringan pipa ke dalam bentuk file WaterCAD
(.wtg).
2.12.2 Tahapan-tahapan Dalam Penggunaan WaterCAD
2.12.2.1Welcome Dialog
Pada  setiap  pembukaan  awal  program  WaterCAD,  akan  diperlihatkan
sebuah dialog box yang disebut welcome dialog. Kotak tersebut memuat tutorials,
create new project, open existing project serta exit WaterCAD seperti terlihat pada
gambar  di  bawah.  Melalui  welcome  dialog ini  pengguna  dapat  langsung
mengakses ke bagian lain untuk menjalankan program ini.
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Gambar 2.9 Tampilan Welcome Dialog Pada WaterCAD
Tutorials, digunakan untuk mempelajari program dengan melihat contoh
jaringan yang telah disediakan. WaterCAD akan menuntun kita memahami cara
menggunakan program ini. Untuk membuka tutorial dilakukan dengan mendouble
klik  kotak  tutorial.  Dan Create  new project  digunakan untuk membuat  lembar
kerja baru. Sedangkan open existing project digunakan untuk membuka kembali
pekerjaan atau data yang telah disimpan sebelumnya. Untuk membuka menu ini
pun digunakan cara yang sama seperti pada tutorials. Exit WaterCAD digunakan
apabila ingin mengakhiri program ini melalui dialog box.
2.12.2.2Pembuatan Lembar Kerja 
Pembuatan  lembar  kerja  baru  atau  create  new  project  pada  program
WaterCAD ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui welcome dialog
box  atau  melalui  pilihan  new  pada  menu  utama  File.  Sebelum  proses
penggambaran atau pengubahan jaringan dilakukan, terlebih dahulu akan ditemui
tampilan project setup wizard. Project setup wizard ini terdiri dari empat tahapan
yaitu penamaan file, pemilihan rumus, penentuan besaran dari skala dan dimensi
dalam penggambaran serta penentuan prototipe dari komponen-komponen dalam
sistem jaringan.
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Gambar 2.10 Penamaan File Kerja Pada WaterCAD
Setelah penamaan file maka tampilan berikutnya adalah pemilihan formula
dari  Darcy-Weisbach,  Hazen-Williams  dan  Manning  seperti  pada  gambar  di
bawah. Rumus yang dipilih itulah yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam
perhitungan WaterCAD.   
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Gambar 2.11 Pemilihan Rumus Pada WaterCAD
Proses selanjutnya adalah penentuan skala dimensi dalam penggambaran
jaringan pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perencanaan dan keinginan
dari  pengguna.  Gambar  jaringan  dapat  dibuat  secara  skalatis,  maupun  secara
skematis  sesuai  kebutuhan  pengguna.  Pada  analisa  ini  penggambaran  dibuat
secara skalatis dengan dengan skala 1 : 1.
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Gambar 2.12 Pengisian Skala Pada WaterCAD
Bagian terakhir dari project setup wizard adalah pengisian data-data teknis
atau pemodelan komponen-komponen sistem jaringan distribusi Air Baku yang
akan  dipakai  dalam  penggambaran  yang  memudahkan  untuk  pengecekan.
Komponen  tersebut  ada  enam macam yaitu  pipa,  titik  simpul,  tandon,  katup,
tandon dan pompa seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 2.13 Penentuan Prototipe Dari Komponen-Komponen Sistem Jaringan
Pada WaterCAD
2.12.2.3Pemodelan  Komponen-Komponen  Sistem  Jaringan  Distribusi  Air
Baku 
Dalam  WaterCAD,  komponen-komponen  sistem  jaringan  distribusi  air
baku seperti titik simpul, pipa, tandon, mata air dan pompa tersebut dimodelkan
sedemikian  rupa  sehingga  mendekati  kinerja  komponen  tersebut  di  lapangan.
Untuk  keperluan  pemodelan,  WaterCAD  telah  memberikan  penamaan  setiap
komponen tersebut secara otomatis yang dapat diganti sesuai dengan keperluan
agar  memudahkan  dalam  pengerjakan,  pengamatan,  penggantian  ataupun
pencarian  suatu  komponen tertentu.  Agar  dapat  memodelkan setiap  komponen
sistem jaringan distribusi Air Baku dengan benar, perancang harus mengetahui
cara  memodelkan  komponen  tersebut  dalam  WaterCAD.  Adapun  jenis-jenis
pemodelan  komponen  sistem  jaringan  distribusi  Air  Baku  dalam  WaterCAD
adalah :
 Pemodelan mata air (reservoir)
Pada program WaterCAD, reservoir digunakan sebagai model dari suatu
sumber air seperti danau dan sungai. Di sini reservoir dimodelkan sebagai sumber
air yang tidak bisa habis atau elevasi air selalu berada pada elevasi konstan pada
saat  berapapun  kebutuhan  airnya.  Data  yang  dibutuhkan  untuk  memodelkan
sebuah mata air adalah kapasitas debit dan elevasi mata air tersebut.
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Gambar 2.14 Pemodelan Mata Air
 Pemodelan pompa (pump)
Pemodelan pompa pada WaterCAD membutuhkan data masukan seperti
model  dan  kekuatan  pompa,  data  tinggi  head  dan  debit  pompa  serta  elevasi
pompa.  WaterCAD  memberikan  enam  model  pompa  (Bentley,  2008)  yakni
Constant  Power,  Design  Point  (One  Point),  Standard  (Three  Point),  Standard
Extended, Custom Extended dan Multiple Point.
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Gambar 2.15 Pemodelan pompa
 Pemodelan tandon (watertank)
Untuk pemodelan tandon diperlukan beberapa data yaitu ukuran bentuk
dan elevasi tandon. Pada kondisi  steady state simulation,  permukaan air dalam
tandon akan menjadi konstan (constant water surface elevation) dan pada kondisi
Extended Period  Simulation permukaan air  di  dalam tandon menjadi  berubah-
ubah  sesuai  kebutuhan.  WaterCAD  memberikan  pilihan  untuk  menentukan
ketinggian  atau  kedalaman  suatu  tandon  yaitu  dengan  memasukkan  data
elevasinya atau menentukan ketinggiannya (level). Data elevasi yang dibutuhkan
oleh tandon meliputi tiga macam yaitu elevasi maksimum, elevasi minimum dan
elevasi awal kerja (initial elevation) dimana elevasi awal kerja harus berada pada
kisaran elevasi minimum dan elevasi maksimum.
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Gambar 2.16 Pemodelan tandon
 Pemodelan titik-titik simpul (junction)
Titik simpul merupakan suatu simbol yang mewakili atau komponen yang
bersinggungan langsung dengan konsumen dalam hal pemberian Air Bersih. Ada
dua tipe aliran pada titik simpul ini,  yaitu berupa kebutuhan air  (demand)  dan
berupa  aliran  masuk  (inflow).  Jenis  aliran  yang  berupa  kebutuhan  Air  Bersih
digunakan bila pada simpul tersebut ada pengambilan air, sedangkan aliran masuk
digunakan bila pada titik simpul tersebut ada tambahan debit yang masuk. Data
yang dibutuhkan sebagai masukan bagi titik simpul antara lain elevasi titik simpul
dan data kebutuhan Air Bersih pada titik simpul tersebut. 
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Gambar 2.17 Pemodelan titik simpul
 Pemodelan kebutuhan Air Baku 
Kebutuhan Air Baku pada tiap-tiap titik simpul dapat berbeda-beda yang
bergantung dari  luas cakupan layanan dan jumlah konsumen pada titik  simpul
tersebut. Kebutuhan air menurut WaterCAD dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan
tetap (fixed demand) dan kebutuhan berubah (variable demand). Kebutuhan tetap
adalah  kebutuhan  air  rerata  tiap  harinya  sedangkan  kebutuhan  berubah  atau
berfluktuatif  adalah  kebutuhan  air  yang  berubah  setiap  jamnya  sesuai  dengan
pemakaian air.
Data fixed demand atau yang disebut pula baseline flow kurang akurat bila
digunakan  untuk  perancangan  kebutuhan  Air  Baku.  Umumnya  data  ini  hanya
digunakan untuk mengetahui besar kebutuhan tiap jam atau harian secara rata-
rata. Data variable demand inilah yang digunakan untuk mendekati kondisi nyata
di lapangan. Situasi pada saat kebutuhan air seperti ini disebut dengan Extended
Period Simulation (EPS).
Saat kebutuhan air diatur pada baseline flow, kondisi aliran di dalam pipa
berupa  aliran  tetap  (steady  flow).  Maka  secara  otomatis  WaterCAD  akan
mengatur skenario menjadi Steady State Simulation. Sedangkan bila tersedia data
kebutuhan  air  yang  berfluktuatif  (variable  demand)  maka  skenario  WaterCAD
dapat diatur menjadi Extended Period Simulation (EPS) dan aliran yang terjadi
adalah aliran berubah beraturan menurut waktu.
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Gambar 2.18 Pomodelan Kebutuhan Air Baku
 Pemodelan Pipa
Pipa  adalah  suatu  komponen  yang  menghubungkan  katup  (valve),  titik
simpul, tandon dan tandon. Untuk memodelkan pipa, memerlukan beberapa data
teknis seperti jenis bahan, diameter dan panjang pipa, kekasaran (roughness) dan
status  pipa  (buka-tutup).  Jenis  bahan  pipa  oleh  WaterCAD  telah  disediakan
sehingga  dapat  dipilih  secara  langsung  sesuai  dengan  jenis  bahan  pipa  yang
digunakan di lapangan. Sedangkan diameter dan panjang pipa dapat  dirancang
sesuai dengan kondisi di lapangan melalui prototypes tools. Apabila diatur secara
skalatis,  maka  ukuran  panjang  pipa  secara  otomatis  berubah  sesuai  dengan
perbandingan  skala  ukuran  yang  dimasukkan.  Sedangkan  dalam  pengaturan
skematis,  panjang  pipa  dapat  langsung  dimasukkan  sebagai  data  tanpa
memperhatikan panjang pipa di layar komputer.
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Gambar 2.19 Pemodelan pipa
2.12.3 Proses Penggambaran Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih
Setelah project setup wizard diisi dan pemodelan komponen telah selesai
dilakukan, maka proses pembuatan jaringan pipa dapat dimulai. Pada sisi samping
dan atas lembar kerja terdapat berbagai tools untuk menggambarkan jaringan pipa
beserta komponennya. Proses penggambaran cukup sederhana dan mudah, dengan
memilih model atau komponen yang akan digambar kemudian diletakkan pada
lembar  kerjanya.  Yang perlu  dipastikan  yaitu  antar  komponen-komponen  pada
seluruh jaringan harus benar-benar tersambung agar tidak menyebabkan kesalahan
dalam perhitungan dan analisis nantinya.
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Gambar 2.20 Proses Penggambaran Suatu Jaringan Dengan WaterCAD
2.12.4 Perhitungan Dan Analisis Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih
Setelah  jaringan tergambar  dan  semua  komponen  tertata  sesuai  dengan
yang diinginkan, maka untuk menganalisis sistem jaringan tersebut dilakukanlah
running (compute).  Ada dua pilihan analisis yang dapat dilakukan yaitu steady
state  yang  dapat  dianalisis  bersamaan  dengan  fasilitas  fire  flow  analysis  dan
extended period yang dapat dianalisis bersamaan dengan water quality analysis.
Untuk  memberi  nilai  hasil  analisis  yang  dilakukan,  ada  tiga  buah  tanda  hasil
analisis yaitu warna hijau, kuning dan merah. 
Warna  hijau  berarti  bahwa sistem jaringan  distribusi  Air  Bersih benar-
benar baik tanpa ada masalah. Warna kuning berarti sistem jaringan dapat bekerja,
namun ada beberapa bagian yang bermasalah.  Sedangkan warna merah berarti
sistem tersebut tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan karena ada kesalahan
dalam perencanaan maupun pada penggambaran. Pada setiap tanda warna kuning
dan merah, selalu ada catatan-catatan dari hasil analisis. Catatan-catatan tersebut
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dapat dilihat pada bagian report yang akan selalu diberikan setelah proses analisis
selesai  dilakukan  pada  setiap  komponen  sistem  dengan  meng-klik  komponen
sistem jaringan tersebut.
Gambar 2.21 Tampilan Proses Running Sistem Jaringan Dengan WaterCAD
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penyusunan Perencanaan Sistem Penyediaan Air  Bersih di  Desa
Bambang Kecamatan Wajak diperlukan data-data teknis yang mendukung didalam
perencanaan jaringan perpipaan pada daerah tersebut.




 Data ketersediaan Air
 Data jumlah penduduk yang akan dilayani
 Referensi yang berkaitan dengan studi ini.
Data  yang  terkumpul  selanjutnya  digunakan  untuk  menghitung  dan
melakukan perencanaan sistem penyediaan air bersih pada daerah kajian. Berikut
ini akan disajikan deskripsi kondisi daerah kajian, data-data teknis dan metode
penelitian dalam kajian sstem penyediaan air bersih di Desa Bambang Kecamatan
Wajak Kabupaten Malang.
3.1 Kodisi Daerah Kajian
3.1.1 Umum
Desa  Bambang  terletak  di  Kecamatan  Wajak,  Kabupaten  Malang.
Kecamatan  Wajak  adalah  sebuah  kawasan  yang  terletak  pada  bagian  timur
wilayah Kabupaten Malang. Secara Geografis, Kecamatan Wajak terletak antara
112,4218 BT – 112,4800 BT dan 8,0956 LS – 8,0425 LS.
Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Wajak adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Poncokusumo
Sebelah Timur : Kecamatan Tirtoyudo
Sebelah Selatan : Kecamatan Turen dan Dampit
Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan dan Bululawang
Luas Kecamatan Wajak secara keseluruhan sekitar 94,56 km2. Kecamatan
Wajak terbagi menjadi 13 desa, 40 dusun, 141 RW, dan 478 RT. Desa Bambang
terdiri dari 3 Dusun, 6 RW, dan 18 RT.
Tabel 3.1 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Wajak
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LOKASI PEKERJAAN
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
Gambar 3.1 Peta Adiministrasi Kecamatan Wajak
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
3.2 Data Pendukung Kajian
Desain sistem penyediaan air bersih diperlukan tahapan perencanaan yaitu
dengan mengumpulkan data-data  teknis  dan sekunder, adapun data-data  teknis
yang  dibutuhkan  dalam  kajian  ini  adalah  data  jumlah  penduduk  yang  akan
dilayani,  peta  rupa  bumi,  buku-buku  SNI  yang  berlaku  dan  relevan  dengan
kegiatan ini, hasil studi-studi terdahulu serta data-data sekunder terkait lainnya.
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3.2.1 Kondisi Eksisting Sistem Distribusi Air bersih di Desa Bambang
Pada lokasi perencanaan distribusi air bersih di Desa Bambang kondisi di
wilayah  tersebut  sebelum  ada  jaringan  perpipaan  masyakatnya  masih
mengandalkan air bersih dari sumur bor yang meskipun jumlahnya terbatas karena
tidak  semua  masyarakat  di  Desa  bambang  mempunyai  sumur  bor.  Beberapa
masyarakat yang tidak memiliki sumur bor masih mengandalkan air bersih dari
sumber air yaitu melalui pipa – pipa kecil yang dibuat sukarela oleh masyarakat
dari  sumber  air  yang  kemudian  air  tersebut  ditampung  di  dalam tandon  serta
dalam  pendistribusiannya  langsung  dari  tendon.  Berikut  ini  gambar  tandon
eksisting yang di buat sukarela oleh masyarakat :
Gambar 3.2 Tandon Air Eksisting Desa Bambang
Sumber : Hasil Survey Lokasi
 Selain itu juga wilayah Desa Bambang Kecamatan Wajak belum terlayani
oleh  pelayanan  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum)  dikarenakan  kontur
wilayahnya  yg  berbukit  –  bukit,  wilayah  yang  sulit  dijangkau,  dan  jalan  atau
medan  yang  masih  tanah  belum beraspal  yang  menyebabkan  sulitnya  air  dari
PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak bisa masuk ke wilayah tersebut.
Berikut ini merupakan jalan menuju sumber air Desa bambang :
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Gambar 3.3 Akses Menuju Lokasi Sumber Air
Sumber : Hasil Survey Lokasi
Sehingga  masyarakat  Desa  Bambang  Kecamatan  Wajak  di  dalam
memenuhi kehidupan sehari – hari hanya mengandalkan air bersih dari sumur bor
dan juga sumber air bersih dari mata air. Berikut gambar sumber mata air di Desa
Bambang :
Gambar 3.4 Sumber Air Desa Bambang
Sumber : Hasil Survey Lokasi
Berdasarkan kondisi eksisting di Desa Bambang Kec. Wajak dimana air
bersih masih sangat terbatas karena kurangnya memaksimalkan potensi sumber air
yang ada. Apalagi jika dilihat di lapangan potensi sumber air di Desa Bambang
sangat baik secara kualitas air dan debit airnya yang mencapai 5 lt/dtk sehingga
dari  debit  air  tersebut  masih  memungkinkan  untuk  dikembangkan  secara
maksimal dan oktimal.
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3.2.2 Dampak Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih 
3.2.2.1 Dampak Langsung
Dengan  adanya  pekerjaan  ini  dampak  negatif  yang  akan  dirasakan
masyarakat adalah:
1. Akan terjadi  gangguan dalam hal  kenyamanan akibat  adanya pekerjaan
konstruksi yang melibatkan alat-alat berat.
2. Pemanfaatan  air  baku  pada  lokasi  sumber  yang  dikelola  swadaya
masyarakat akan sementara terganggu akibat adanya pekerjaan konstruksi
pada lokasi sumber air baku tersebut.
Sedangkan dampak positif yang akan dirasakan masyarakat adalah:
1. Terbukanya lapangan kerja pada saat adanya pekerjaan konstruksi.
2. Lebih  tertatanya  sistem pemanfaatan  air  pada  lokasi-lokasi  sumber  air
baku sehinga pemanfaatannya lebih maksimal.
3. Dapat  meningkatkan  suplai  air  baku  kepada  masyarakat  sehingga
kebutuhan air baku dapat terpenuhi.
3.2.2.2 Dampak Tidak Langsung
Dengan  meningkatnya  pelayanan  air  baku  kepada  masyarakat,  maka
derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan turut meningkat karena
air merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Selain itu dengan adanya
pengelolaan  yang  baik  pada  sumber-sumber  air  baku  yang  ada  secara  tidak
langsung juga merupakan upaya dalam menjaga sumber air baku sehingga dapat
dimanfaatkan secara terus menerus.
3.2.3 Kependudukan
Berdasarkan data (BPS Kecamatan Wajak) , pada tahun 2013 Kecamatan
Wajak jumlah penduduknya mencapai 86.916 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar
94,56 km2, maka kepadatan penduduk sekitar 919 jiwa/km2. Komposisi penduduk
menurut  jenis  kelamin menunjukkan bahwa 49,73% adalah  penduduk laki-laki
dan 50,27% penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 98,62%.  
Untuk Desa Bambang sendiri  jumlah penduduknya sebanyak 3967 jiwa
(1023  KK)  dengan  jumlah  penduduk  laki-laki  sebesar  2020  jiwa  dan  jumlah
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penduduk  perempuan  sebesar  1947  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  desanya
sebanyak 1228 jiwa/km2.
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Wajak Tahun 2013
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
3.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi
3.2.4.1 Pertanian
Total  luas lahan sawah di Kecamatan Wajak tercatat  seluas 1933,40 ha
dengan  rincian  1816.60  ha  berpengairan  diusahakan  dan  116,80  ha  tidak
berpengairan diusahakan. Pada Tahun 2013, hasil produksi padi mencapai 6714,28
ton. Hasil produksi perkebunan jagung pada tahun 2013 sebesar 82561,74 ton, ubi
kayu 1639,34 ton, Ubi Jalar 49,09 ton, Kacang Tanah 116,03 ton, Kelapa 3271,60
ton, Cengkeh 57,10 ton, Kopi 873,62 ton, Tebu 439880 ton, Kapuk Randu 503,70
ton, Kakao 40 ton, dan The 57,60 ton.
3.2.4.2 Peternakan
Untuk peternakan  populasi  sapi  perah,  sapi  potong,  kuda berturut-turut
masing-masing sebanyak 1870 ekor, 14820 ekor, dan 15 ekor. Untuk populasi
kambing  dan  domba  masing-masing  sebanyak  4048  ekor  dan  3542  ekor.
Sementara itu, populasi unggas yang terdiri dari ayam buras, ayam petelur, ayam
pedaging, itik, dan entok masing-masing tercatat sebesar 111133 ekor, 4164198
ekor, 63690 ekor, 2770 ekor, dan 16719 ekor.
3.2.4.3 Perdagangan
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Mengacu  data  kantor  desa,  jumlah  toko/warung/kios  yang  tercatat
sebanyak  764  unit,  pasar  permanen  4  buah,  pasar  tidak  permanen  2  buah,
minimarket 12 buah, warung makan 234 buah, koperasi sebanyak 17 buah. 
3.2.4.4 Pendidikan 
Pada tahun 2014 jumlah TK sebanyak 35 sekolah, SD 38 sekolah, SMP 11
sekolah, SMA/SMK 2 sekolah. 
Tabel 3.3 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Kecamatan Wajak Tahun 2013
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
3.2.4.5 Kesehatan 
Kecamatan Wajak telah disediakan polindes sebanyak 11 unit, puskemas /
puskesmas pembantu 3 unit, posyandu 61 unit.
Tabel 3.4 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Wajak Tahun 2013
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
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3.2.5 Peta Kecamatan Wajak
Gambar 3.5 Peta Kecamatan Wajak
Sumber : BPS Kecamatan Wajak
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3.3 Langkah – langkah Studi
Langkah  –  langkah  studi  disusun  secara  sistematis  sehingga
mempermudah penyelesaian studi ini. Langkah – langkah studi yang dilakukan
adalah:
3.3.1 Pengumpulan Data






1. Peta Topografi Bakosurtanal Peta  ini  digunakan
untuk  menentukan




2. Data  Jumlah
Penduduk 




















adalah  data  debit
yang  diperoleh  dari
hasil  perhitungan
sumber  air  desa
Bambang.
3.3.2 Pengolahan Data
Untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  diperlukan  pengerjaan  yang
dibagi menjadi 3, yaitu analisa kebutuhan air bersih, analisa penyediaan air bersih,






1. Analisa  Kebutuhan  Air
Bersih
 Melakukan perhitungan penduduk dengan
proyeksi 20 tahun. 
 Perhitungan  dimulai  dengan  perhitungan
nilai  standar  deviasi  dan  koefisien
korelasi. Kemudian dapat dipilih proyeksi
penduduk  yang  paling  mendekati
kenyataan.
 Perhitungan kebutuhan penduduk dengan
membagi kebutuhan air menjadi 3 bagian,
yaitu kebutuhan domestik, non domestik,
dan kehilangan air.
2. Analisa  Penyediaan  Air
Bersih
 Melakukan  perencanaan  jaringan
perpipaan  pada  wilayah  studi.
Perencanaan  dimaksudkan  untuk
mengetahui kondisi hidrolis dari jaringan
perpipaan yang telah direncanakan.
 Melakukan  running  jaringan  perpipaan
dengan  menggunkan  WaterCAD  V8  XM
Edition.
 Menganalisa  hasil  WaterCAD  V8  XM
Edition dengan standar jaringan distribusi
air bersih.
3. Analisa Biaya Konstruksi  Menghitung  biaya  yang  dikeluarkan
dalam  keseluruhan  perencanaan  jaringan
distribusi air bersih.
3.3.3 Perlakuan Simulasi Program WaterCad V8 XM Edition
Analisis sistem jaringan pipa pada daerah Kabupaten Sumbawa Besar ini
dilakukan berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Untuk melakukan simulasi
sistem jaringan pipa pada WaterCad V8 XM Edition  diperlukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Pembukaan   dan   penamaan   file   baru   sistem   jaringan   pipa   dalam
format WaterCad.
2. Mengisi tahap pembuatan file baru sisstem jaringan pipa:
a. Memilih rumus kehilangan tinggi tekan  (Hazen-Williams, Darcy
Weisbach dan manning)  dimana dalam kajian ini  nantinya  akan
dipilih rumus kehilangan tinggi tekan Hazen-Williams.
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b. Memilih  metode  penggambaran  pipa  (schematic  dan  scalatic)
dimana  dalam  kajian  ini  dipilih  metoede  penggambaran  pipa
secara  schematic  dengan latar belakang gambar pipa berupa peta
situasi dan kontur daerah kajian.
c. Memodelkan komponen sistem jaringan distribusi air bersih pipa,
titik simpul, pompa.
3. Menggambar sistem jaringan pipa
4. Melakukan simulasi sistem jaringan pipa serta menganalisis  hasil  yang
diperoleh (report) dan apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan
kriteria maka akan dilakukan perbaikan pada komponen sistem jaringan
pipa  tersebut  hingga didapatkan hasil  sesuai  dengan yang diharapkan.
Komponen-komponen  jaringan  distribusi  air  bersih  mempunyai
beberapa kata kunci dalam pemrogramannya, yaitu:
1. Presure  Pipe,  data  pipa,  nomer  titik,  titik  simpul  awal  dan
akhir,   panjang,  diameter,  koefisien  kekasaran  serta  bahan
pipa.
2. Pressure  Junction,  titik  simpul,  nomer  titik,  elevasi  debit
kebutuhan.
3. Tank,  data  tandon,  nomer  identitas,  elevasi  dasar,  dimensi
tandon, elevasi HWL dan LWL.
4. Reservoir, data sumber, elevasi, diasumsikan konstan.
5. Pump,  data  pompa,  elevasi,  tinggi  tekan,  kapasitas  pompa,
nomer titik simpul awal dan akhir.
6. Valve,  data  katup, diameter, jenis, koefisien kekasaran, nomer
titik simpul awal dan akhir.
7. Compute, melakukan proses simulasi.
8. Report, hasil dari simulasi, titik simpul,  pipa.
Jika  hasil  (report)  yang  didapat  tidak  sesuai/tidak  memenuhi  syarat
maka akan dilakukan perubahan hingga didapat hasil yang sesuai.
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Bagan  alir  perencanaan  sistem  penyediaan  air  bersih  dengan  simulasi
program WaterCAD V8 XM Edition di Desa Bambang Kecamatan Wajak
Gambar 3.6 Bagan alir perencanaan sistem penyediaan air bersih
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Berikut  Metodologi  Penelitian  didalam  penyelesaian  skripsi  yang

















1. Cara untuk mendapatkan debit kebutuhan 
air    bersih.


















kebutuhanair bersih pada 




Gambar 3.7 Diagram Alir Penyelesaian Skripsi
BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Umum
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Dalam bab ini akan membahas mengenai perhitungan yang akan dilakukan
guna mengkaji studi perencanaan jaringan distribusi air bersih di Desa Bambang
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Perhitungan awal yang dilakukan adalah
menghitung proyeksi penduduk selama 20 tahun, yaitu dari tahun 2015 s/d tahun
2035. Dengan demikian akan diketahui jumlah penduduk sampai tahun 2035 serta
analisa kemampuan pelayanan dan perhitungan kebutuhan air bersih (kebutuhan
rata – rata, kebutuhan air maksimum, dan kebutuhan air pada jam puncak).
Dalam proses  memproyeksikan jumlah penduduk ada data  – data  yang
mempengaruhi hasil pada waktu menghitung proyeksi penduduk, yaitu :
1. Proyeksi jumlah penduduk harus sesuai dengan jumlah pertumbuhan atau
pertambahan penduduk, data di dapat dari kantor Desa Bambang atau dari
BPS ( Badan Pusat Statistik ) di Kabupaten Malang.
2. Data pengembangan wilayah khususnya di Desa Bambang seperti terdapat
pembangunan  perumahan,  pasar,  dan  lain  -  lain  yang  nantinya  dapat
mempengaruhi  kebutahan  air  bagi  masyarakat  dan  proses  perhitungan
proyeksi penduduk di Desa Bambang.
Dari data yang didapat dari kantor Desa di wilayah Bambang, kedepannya
tidak  ada  proses  pembangunan  yang  mencangkup  wilayah  besar  seperti
perumahan  atau  pasar  –  pasar  dan  yang  lainnya.  Sehingga  di  dalam proyeksi
jumlah penduduk data yang dipakai yaitu jumlah pertumbuhan atau pertambahan
penduduk.
Pada proses Simulasi dengan program  WaterCAD V8 XM Edition  dapat
dilakukan setelah semua data selesai di analisa. Hasil dari setiap simulasi akan
ditinjau kembali. Apabila terdapat beberapa masalah, maka perubahan komponen
sistem tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan
perencanaan.
4.2 Proyeksi Penduduk
Perhitungan proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu
metode geometrik, metode aritmatik, dan metode eksponensial. Setelah diketahui
hasil dari perhitungan masing-masing metode, ditentukan pula nilai dari standart
deviasi dan koefisien korelasi (r) dari masing-masing metode, untuk menentukan
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metode  mana  yang  akan  di  pakai  untuk  menghitung  proyeksi  kebutuhan  air.
Kriteria  penentuan  metode  proyeksi  penduduk  yang  dipilih  berdasarkan  pada
nilai koefisien korelasi yang terbesar mendekati +1.
Dalam  Permen  PU  Tentang  Penyelenggaraan  Pengembangan  SPAM
Lampiran  I,  poyeksi  penduduk  dilakukan  dalam  jangka  waktu  15-20  tahun
kedepan dengan perhitungan dilakukan tiap jangka waktu 5 tahunan. Pada studi
ini perhitungan proyeksi penduduk dilakukan sampai dengan 20 tahun kedepan
mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.





2011 3.915 26,00 0,655681184
2012 3.941 26,00 0,655681184
2013 3.967 26,00 0,655681184
2014 3.993 26,00 0,655681184
Rerata 26,00 0,66
Sumber: Desa Bambang
4.2.1 Perhitungan Metode Proyeksi Penduduk
4.2.1.1 Proyeksi Penduduk Metode Geometrik
Perhitungan  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  dengan  menggunakan
metode geometrik dihitung berdasarkan persamaan (2-1) dan tabel (4-2). Contoh
perhitungan pertumbuhan penduduk Desa Bambang tahun 2035:
 Angka pertumbuhan penduduk (r) = 0,66%
 Tahun proyeksi (n) = 20
 Jumlah penduduk pada tahun akhir (Pn) = 3.967 ( tahun 2013 )
Maka perhitungan  proyeksi  jumlah penduduk untuk  tahun  2035 adalah
sebagai berikut: 
Pn = P0 (1 +r)n
= 3.967 (1 +0,0066)20
= 4.585 jiwa
Dengan  cara  perhitungan  yang  sama,  didapatkan  pula  hasil  proyeksi
jumlah penduduk hingga tahun 2035 yang disajikan pada tabel 4.2
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Tabel 4.2 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015–2035 Metode Geometrik






















                Sumber: Hasil Perhitungan
4.2.1.2 Proyeksi Penduduk Metode Aritmatrik
Perhitungan  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  dengan  menggunakan
metode aritmatik dihitung berdasarkan persamaan (2-2) dan tabel (4-2). Contoh
perhitungan pertumbuhan penduduk Desa Bambang tahun 2035:
 Angka pertumbuhan penduduk (r) = 0,66%
 Tahun proyeksi (n) = 20
 Jumlah penduduk pada tahun akhir (Pn) = 3.967 ( tahun 2013 )
Maka perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2035 adalah sebagai berikut : 
Pn = P0  (1 + r .n)
= 3.967 (1 + (0,0066 .20))
= 4.543 jiwa
Dengan  cara  perhitungan  yang  sama,  didapatkan  pula  hasil  proyeksi
jumlah penduduk hingga tahun 2035 yang disajikan pada tabel 4.3
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Tabel 4.3 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015–2035 Metode Aritmatrik






















               Sumber: Hasil Perhitungan
4.2.1.3 Proyeksi Penduduk Metode Eksponensial
Perhitungan  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  dengan  menggunakan
metode aritmatik dihitung berdasarkan persamaan (2-3) dan tabel (4-2). Contoh
perhitungan pertumbuhan penduduk Desa Bambang tahun 2035:
 Angka pertumbuhan penduduk (r) = 0,66%
 Tahun proyeksi (n) = 20
 Jumlah penduduk pada tahun akhir (PO) = 3.967 ( tahun 2013 )
 Bilangan logaritmanatural (e) = 2,7182818
Maka perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2035 adalah
sebagai berikut : 
Pn  = P0 .e 
r . n
= 3967 . 2,7182818(0,0066.20)
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= 4.587 jiwa
Dengan cara  perhitungan yang sama pada setiap  desa,  didapatkan pula
hasil  proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2035 yang disajikan pada tabel 4.4
Tabel  4.4.  Proyeksi  Pertumbuhan  Penduduk  Tahun  2015–2035  Metode
Eksponensial






















               Sumber: Hasil Perhitungan    
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil dari perhitungan proyeksi penduduk
dengan metode geometrik, metode aritmatik, dan metode eksponensial.





1 2015 4.020 4.019 4.020
2 2016 4.046 4.046 4.046
3 2017 4.073 4.072 4.073
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4 2018 4.100 4.098 4.100
5 2019 4.127 4.124 4.127
6 2020 4.154 4.150 4.155
7 2021 4.181 4.176 4.182
8 2022 4.209 4.203 4.210
9 2023 4.237 4.229 4.238
10 2024 4.265 4.255 4.266
11 2025 4.293 4.281 4.294
12 2026 4.321 4.307 4.322
13 2027 4.350 4.334 4.351
14 2028 4.378 4.360 4.380
15 2029 4.407 4.386 4.409
16 2030 4.436 4.412 4.438
17 2031 4.466 4.438 4.467
18 2032 4.495 4.464 4.497
19 2033 4.525 4.491 4.527
20 2034 4.555 4.517 4.557
21 2035 4.585 4.543 4.587
          Sumber: Hasil Perhitungan
4.2.2 Uji Kesesuaian Metode Proyeksi
Dalam menetukan metode proyeksi penduduk yang mendekati kebenaran
harus dilakukan uji kesesuaian proyeksi berdasarkan standar deviasi dan koefisien
korelasi. Berikut merupakan tabel rekapitulasi uji kesesuaian 3 metode tersebut.






1. Standart Deviasi 190,442 177,579 191,097
2. Koefisien Korelasi 0,95134 0,94907 0,95135
        Sumber: Hasil Perhitungan
Berdasarkan  perhitungan  uji  kesesuaian  proyeksi  penduduk,  metode
aritmatik yang mendekati kebenaran karena memiliki standar deviasi terkecil dan
koefisien  korelasi  mendekati  1.  Metode  tersebut  akan  digunakan  untuk
menghitung proyeksi penduduk selama 20 tahun. Perlu diperhatikan bahwa studi
ini hanya terbatas pada lingkup Desa.
Studi  ini  terfokus  pada  Desa  Bambang,  Kecamatan  Wajak,
KabupatenMalang.  Berdasarkan  dari  data  BPS (  Badan  Pusat  Stastitik  )  pada
tahun 2013, untuk Desa Bambang sendiri  jumlah penduduknya sebanyak 3967
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jiwa (1023 KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2020 jiwa dan jumlah
penduduk  perempuan  sebesar  1947  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  desanya
sebanyak 1228 jiwa/km2.
Pada perencanaan ini diasumsikan 1 (satu) KK terdapat 5 jiwa penduduk.
Sehingga jumlah penduduk wilayah studi didapatkan 1450 jiwa penduduk. Jumlah
penduduk inilah yang nantinya digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk. 
Dari tabel aritmatik 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa proyeksi penduduk
selama 20 tahun dapat diketahui jumlahnya sebanyak 4543 jiwa penduduk yang
nantinya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan kebutuhan air bersih.
4.3 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Perhitungan kebutuhan air bersih di wilayah studi dapat dianalisa sebagai
berikut.
1. Parameter yang ditetapkanmerupakan data untuk dasar perhitungan.
a. Faktor Pemakaian
Besarnya pemakaian air pada daerah studi berbeda pada setiap jamnya, hal
ini  dikarenakan  terjadinya  fluktuasi  pada  setiap  jam  yang  dipengaruhi  oleh
pemakaian/faktor beban konsumen.
Dalam perhitungan proyeksi kebutuhan air baku ini didapat:
 Kebutuhan air rata-rata = Kebutuhan domestik + Kebutuhan non
domestik
 Kebutuhan air maksimum = 1,15 x Kebutuhan air rata-rata
 Kebutuhan jam puncak = 1,56 x Kebutuhan air rata-rata
Sesuai dengan Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Harian Ditjen Cipta Karya.
Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LF 0,31 0,37 0,45 0,64 1,15 1,4 1,53 1,56 1,42 1,38 1,27 1,2
Jam 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LF 1,14 1,17 1,18 1,22 1,31 1,38 1,25 0,98 0,62 0,45 0,37 0,25
b. Tingkat  kehilangan  air  akibat  kebocoran  sebesar  15%.  Kehilangan  air
merupakan  besar  air  yang  hilang  selama  proses  pendistribusian  air.
Berdasarkan Permen PU Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
kehilangan air karena faktor teknis maksimal sebesar 25% dan faktor non
teknis mendekati nol. 
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c. Kebutuhan domestik di daerah pelayanan adalah 60 liter/jiwa/hari. Nilai
ini  diambil  berdasarkan  karateristik  penduduk  di  lokasi  studi  yang
sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Dan juga
didukung dengan tabel  2.1.  (kategori  pelayanan air  minum) untuk desa
kecil dengan penduduk antara 3000 – 10.000 jiwa.
d. Kebutuhan non domestik
Kebutuhan  non  domestik  ditujukan  untuk  berbagai  fasilitas  umum,
berdasarkan permen PU Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
tingkat  pelayanan air  untuk kebutuhan  non domestik  sebesar  15% dari
kebutuhan domestik.
2. Proyeksi Kebutuhan Air 100% Terlayani.
a. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2035 adalah 4543 jiwa.
b. Tingkat pelayanan 100%
c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pelayanan
= 100% x 4543
= 4543 jiwa
3. Kebutuhan air bersih
a. Kebutuhan domestik




b. Kebutuhan non domestik
= 15% x kebutuhan domestik
= 0,15 x 3,16
= 0,47 liter/dtk
c. Kehilangan air akibat kebocoran
= 15% x (kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik)
= 0,15 x (3,14+ 0,47)
= 0,54 liter/dtk
d. Kebutuhan air rata – rata (dengan kebocoran 15%)
= kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + kehilangan air akibat
kebocoran
= 3,16+ 0,47+ 0,54
= 4,17 liter/dtk
e. Kebutuhan harian maksimum
= kebutuhan air rata – rata x 1,15
= 4,17x 1,15
= 4,80 liter/dtk
f. Kebutuhan jam puncak




Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi perhitungan kebutuhan air bersih.
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Tabel 4.7 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Kelurahan Mulyorejo 100 % Terlayani
No Uraian Satuan Tahun
2015 2020 2025 2030 2035
1  Jumlah penduduk total Jiwa 4.019 4.150 4.281 4.412 4.543
2  Jumlah jiwa / Rumah Jiwa 5 5 5 5 5
3  Jumlah Rumah Unit Rumah 804 830 856 882 909
4  prosentase jumlah SR % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5  Jumlah SR Unit Rumah 804 830 856 882 909
6  Kebutuhan air untuk tiap 1 orang per hari lt/hr/org 60 60 60 60 60
7  Kebutuhan air domestic lt/hari 241200 249000 256800 264600 272700lt/detik 2,79 2,88 2,97 3,06 3,16
8  Kebutuhan air non domestik = 15% Keb. Domestik lt/detik 0,42 0,43 0,45 0,46 0,47
9  Kebutuhan air baku rata-rata (dengan kebocoran 15%)
lt/detik 3,69 3,81 3,93 4,05 4,17
m3/hari 318,99 329,30 339,62 349,93 360,65
m3/bulan 9569,61 9879,08 10188,54 10498,01 10819,37
juta m3/tahun 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
10  Kebutuhan harian maksimum = 1,15 x kebutuhan air baku lt/detik 4,25 4,38 4,52 4,66 4,80
11  Kebutuhan air pada jam puncak = 1,56 x kebutuhan air baku lt/detik 5,76 5,95 6,13 6,32 6,51
Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel 4.8 Rekap Hasil Perhitungan Air Bersih
Desa Debit Ketersediaanl/dtk
Kebutuhan Air Baku
Rata – rata Harian Maksimum Jam Puncak
l/dtk l/dtk l/dtk
Bambang 5 4,17 4,80 6,51
      Sumber:Hasil  Perhitungan
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Berdasarkan  dari  hasil  perhitungan  kebutuhan  air  yang  telah  dilakukan,
didapatkan total debit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di Desa Bambang
sampai  tahun  2035dengan  pelayanan  100% pada  jam puncak  sebesar  6,51  lt/dtk.
Dengan debit yang tersedia sebesar 5 lt/dtk.
4.4 Perhitungan Fluktuasi Kebutuhan Air Bersih
Fungsi  dari  suatu  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  adalah  untuk
menyediakan besarnya  kebutuhan bagi  konsumen dengan  tekanan yang cukup
pada berbagai macam kondisi permintaan.
Kondisi  permintaan  pada  studi  ini  didefinisikan  sebagai  fluktuasi  dari
kebutuhan  harian  di  suatu  titik  simpul  (debit  pembebanan)  yang  diakibatkan
oleh suatu urutan corak perubahan kebutuhan sepanjang hari, kebutuhan puncak
harian dan adanya kebutuhan krisis ketika terjadi kerusakan pada pipa.
Kriteria  dan  asumsi  yang  dipakai  untuk  mengevaluasi  adanya  variasi
debit pembebanan di setiap titik simpul pada studi ini adalah sebagai berikut:
a. Corak  variasi  kebutuhan  air  bersih  harian  yang  terjadi  pada  titik  simpul
dihitung dengan metode pendekatan penelitian corak fluktuasi kebutuhan air
bersih  harian  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Cipta  Karya  Departemen  PU
(Anonim, 1994:24) seperti yang disajikan pada gambar 4.1.
Gambar 4.1 Fluktuasi Pemakaian Air Harian
Sumber: (Anonim, 1994:24)
Dari  kurva  fluktuasi  kebutuhan  pemakaian  air  bersih  harian  hasil
penelitian  Ditjen  Cipta  Karya  yang  disajikan  pada  Gambar  4.1  tersebut  dapat
diketahui  besaarnya  faktor  pengali  tiap  jam  terhadap  nilai  kebutuhan  rerata
sistem sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Faktor Pengali (load factor) Kebutuhan Titik Simpul
Sumber: (Grafik fluktuasi pemakaian air bersih oleh Ditjen Cipta Karya
Departemen PU)
b. Variasi  kebutuhan  air  akibat  kebutuhan  puncak  harian  yang  terjadi  pada  titik
simpul dengan pendekatan faktor kebutuhan air puncak (peak factor) pada sistem
distribusi air bersih diasumsikan sudah terwakili dalam corak fluktuasi kebutuhan
air bersih harian dengan metode pendekatan hasil penelitian Ditjen Cipta Karya
tersebut.
4.5 Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih
Perencanaan jaringan pipa distribusi air bersih ini direncanakan dengan tidak
menggunakan jaringan yang sudah ada atau jaringan eksisting, melainkan pembuatan
jaringan awal dari sumber air tanah. Dengan adanya pembuatan jaringan dari awal ini
diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal kapasitas sumber yang telah tersedia,
dan diharapkan mampu melayani kebutuhan penduduk. 
Adapun sebagai kriteria perencanaan jaringan pipa pada sistem distribusi air
bersih dapat dikatakan memenuhi syarat atau tidak adalah sebagai berikut 
 Tekanan yang terdapat di titik simpul (junction) 0,5 – 16 atm.
 Kecepatan dalam pipa 0,01 – 4,5 m/dt.
 Kemiringan garis hidrolis (headloss gradien) 0 - 15 m/km.
Apabila tekanan yang terjadi tidak sesuai dengan syarat perencanaan sistem
jaringan distribusi air bersih maka dapat dilakukan perbaikan jaringan pipa dengan
kondisi:
1. Tekanan kurang dari 0,5 atm, dilakukan perbaikan dengan cara:
 Penggantian pipa dengan diameter yang lebih besar
 Menaikan tinggi tandon
74
2. Tekanan lebih besar 16 atm, dilakukan perbaikan dengan cara:
 Pembuatan bak pelepas tekan
 Pemasangan Pressure Reducer Valve (PRV)
 Menurunkan tinggi tandon
4.5.1 Sistem Pengolahan Data
Tahapan  awal  pengerjaan  jaringan  distribusi  air  bersih  pada  lokasi  studi
dilakukan  dengan  melihat  kondisi  topografi  wilayah.  Hal  ini  untuk  memudahkan
dalam perletakan reservoir, tandon, junction, dan pipa.
Setelah selesai memasukkan background layer dilanjutkan memasang titik –
titik pada setiap komponen (reservoir, tandon, junction, pipa).
Untuk  pembuatan  jaringan  distribusi  air  bersih,  dilanjutkan  dengan
memasukkan data elevasi dan  demand (kebutuhan) setiap wilayah pada setiap akhir
junction. Pipa yang digunakan dalam studi ini adalah pipa UPVC.
4.5.2 Analisa Penyediaan Air Bersih
Studi  ini  direncanakan  dengan  menggunakan  pipa  2’  dan  3’  untuk
mendapatkan perencanaan dan pola operasi yang sesuai dengan kondisi daerah studi.
Gambar 4.2 Skema Jaringan Distribusi Air Bersih
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Gambar 4.3 Skema layout Jaringan Distribusi Air Bersih
Sumber: Hasil Investivigasi lapangan
4.5.3 Perencanaan Tandon
Fungsi  tandon  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  akibat  naik  turunnya
pemakaian  air  yang  akan  dilirkan  dalam  sistem  distribusi.  Dimensi  tandon
direncanakan  secara  coba–coba  sehingga  didapat  dimensi  dengan  kapasitas  yang
efektif. Berikut merupakan rencana kapasitas tandon yang akan dipakai:
H minumum = 0,150 m
H initial = 2,000 m
Panjang = 5,500 m
Lebar = 5,500 m
H jagaan = 0,250 m
Reservoir  digunakan  untuk  melayani  daerah  layanan  Desa  Bambang
Kecamatan Wajak, direncanakan dengan volume total 65,040 m3. Inflow debit yang
masuk ke dalam reservoir sebesar 5 l/dtk debit yang mampu dikeluarkan menuju ke
daerah  layanan  adalah  sebesar  4,17  l/dtk.Hal  tersebut  adalah  untuk  menghindari
desain  dimensi  reservoir  yang  terlalu  besar  dan  mengembalikan  kondisi  air  yang
penuh seperti pada saat awal operasi sehingga operasi reservoir dapat berlangsung
terus menerus selama 24 jam setiap hari.  Kondisi air dalam reservoir dapat dilihat
pada tabel dan grafik simulasi di bawah.
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Tabel 4.10 Kondisi Muka Air dalam Tandon
Sumber: Hasil Perhitungan
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Berikut  ini  merupakan Contoh perhitungan kondisi  muka air  dalam tandon
pada jam 00.00
Diketahui : - panjang tandon = 5,5 m
  - lebar tandon = 5,5 m
  - Hmaks = 2,0 m
  - Hmati = 0,150 m
Ditanyakan : - Berapa volume air total dalam tandon air yang direncanakan ?
  - Berapa tinggi air dalam tandon air yang direncanakan ?
Penyelesaian : 
 Luas = Panjang x Lebar
= 5,5 x 5,5
= 30,250 m2
 Volume Effektif = (Panjang x Lebar) x Hmaks
= (5,5 x 5,5) x 2,000
= 60,500 m3
 Volume Mati = (Panjang x Lebar) x Hmati
= (5,5 x 5,5) x 0,150
= 4,538 m3
 Volume Total = Volume Effektif + Volume Mati
= 60,500 + 4,538
= 56,000 m3
 Outflow = Continuous Multipliers x Inflow
= 0,28 x 5,00
= 1,17 lt/det
 Net Inflow = Inflow – Outflow
= 5,00 – 1,17
= 3,83 lt/det






















 Volume Air Total Dalam Tandon = Vol. Air Eff. Dalam Tandon + Vol.
   Mati          
= 60,500 + 4,538
= 65,040 m3
 Tinggi Air Dalam Tandon = 






Jadi pada jam 00.00 volume air  total  dalam tandon sebesar 65,040 m3 dan
tinggi muka air dalam tandon setinggi 2,15 m.
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Gambar 4.4 Grafik Fluktuasi Muka Air dalam Tandon
Sumber: Hasil Perhitungan
4.6 Hasil  Simulasi  Program  WaterCAD V8 XM Edition pada Junction dan
Pipa
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Junction merupakan titik bayangan yang berguna sebagai titik kontrol dalam
perencanaan.  Data  yang  diperlukan  adalah  data  elevasi  dan  data  kebutuhan  air
penduduk. Penempatan patok junction ini berjarak 50 m. Berikut ini sebaran junction
pada daerah studi:
4.6.1 Simulasi Program WaterCAD V8 XM Edition pada Junction
































J-9 974,20 999,83 999,83 3 3
J-10 968,40 995,92 995,92 3 3
J-11 962,80 992 992 3 3
J-12 956,70 988,08 988,08 3 3
J-13 952,40 984,16 984,16 3 3
J-14 949,40 980,24 980,24 3 3
J-15 943,50 949,29 949,29 1 1
J-16 932,00 949,16 949,16 2 2
J-17 929,50 949,02 949,02 2 2
J-18 929,50 948,89 948,89 2 2
J-19 928,20 948,76 948,76 2 2
J-20 928,90 948,62 948,62 2 2
J-21 919,20 948,49 948,49 3 3
J-22 912,30 948,35 948,35 4 4
J-23 908,10 948,22 948,22 4 4
J-24 906,40 948,09 948,09 4 4
J-25 904,90 947,95 947,95 4 4







00.00 07.00 00.00 07.00
J-27 929,10 947,68 947,68 2 2
J-28 933,10 947,55 947,55 1 1
J-29 934,80 947,42 947,42 1 1
J-30 927,20 947,28 947,28 2 2
J-31 922,40 947,15 947,15 2 2
J-32 917,80 947,02 947,02 3 3
J-33 914,10 946,88 946,88 3 3
J-34 914,00 946,75 946,75 3 3
J-35 910,40 946,61 946,61 4 4
J-36 910,80 946,48 946,48 3 3
J-37 910,60 946,35 946,35 3 3
J-38 912,80 946,21 946,21 3 3
J-39 908,30 946,08 946,08 4 4
J-40 905,50 945,94 945,94 4 4
J-41 900,20 945,81 945,81 4 4
J-42 895,20 945,68 945,68 5 5
J-43 889,40 945,54 945,54 5 5
J-44 886,20 945,41 945,41 6 6
J-45 884,40 945,27 945,27 6 6
J-46 882,40 945,14 945,14 6 6
J-47 880,8 945,01 945,01 6 6
J-48 878,5 944,87 944,87 6 6
J-49 875,4 944,74 944,74 7 7
J-50 871,6 944,6 944,6 7 7
J-51 867,3 871,5 871,5 0 0
J-52 863,4 871,36 871,36 1 1
J-53 859,2 871,23 871,23 1 1
J-54 855,1 871,09 871,09 2 2
J-55 851,9 870,96 870,96 2 2
J-56 849,1 870,83 870,83 2 2
J-57 846 870,69 870,69 2 2
J-58 842,8 870,56 870,56 3 3
J-59 838,5 870,42 870,42 3 3
J-60 834,3 870,29 870,29 4 4
J-61 831,2 870,16 870,16 4 4
J-62 827,4 870,02 870,02 4 4
J-63 823,9 869,89 869,89 5 5
J-64 821,6 869,75 869,75 5 5
J-65 819,3 869,62 869,62 5 5
J-66 816,5 869,49 869,49 5 5
J-67 812,7 869,35 869,35 6 6
J-68 807,8 869,22 869,22 6 6







00.00 07.00 00.00 07.00
J-70 797,2 868,95 868,95 7 7
J-71 793,2 868,82 868,82 7 7
J-72 789,3 868,68 868,68 8 8
J-73 788,5 868,55 868,55 8 8
J-74 787,6 868,42 868,42 8 8
J-75 785 868,28 868,28 8 8
J-76 784,2 868,15 868,15 8 8
J-77 783,5 868,01 868,01 8 8
J-78 781,6 867,88 867,88 8 8
J-79 778,7 867,75 867,75 9 9
J-80 775,5 867,61 867,61 9 9
J-81 773,6 775,5 775,43 0 0
J-82 771,8 775,49 775,34 0 0
J-83 770,1 775,49 775,25 1 1
J-84 767,1 775,49 775,16 1 1
J-85 764,5 775,48 775,08 1 1
J-86 761,8 775,48 774,99 1 1
J-87 757,6 775,47 774,9 2 2
J-88 755,6 775,47 774,81 2 2
J-89 753,8 775,47 774,72 2 2
J-90 750,5 775,47 774,71 2 2
J-91 747,5 775,46 774,62 3 3
J-92 744,7 775,46 774,54 3 3
J-93 742,1 775,35 771,92 3 3
J-94 740 775,24 769,3 3 3
J-95 737,2 775,13 766,69 4 3
J-96 734,4 775,02 764,07 4 3
J-97 731,1 774,91 761,46 4 3
J-98 727,7 774,8 758,84 5 3
J-99 724 774,68 756,22 5 3
J-100 720,4 774,57 753,61 5 3
J-101 717,3 774,46 750,99 6 3
J-102 714,4 774,35 748,38 6 3
J-103 711,7 774,24 745,76 6 3
J-104 709 774,13 743,14 6 3
J-105 706,1 774,02 740,53 7 3
               Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8i
Berikut merupakan penyajian grafik tekanan pada sistem perpipaan transmisi
baik dari Sumber ke Broncap, Broncap ke Tandon, Tandon ke Tandon Eksisting, dan
Tandon Eksisting ke Daerah Layanan.
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Gambar 4.5 Kondisi Hidrolis Dalam PipaTransmisi Sumber – Broncap Rencana pada jam 00.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Gambar 4.6 Kondisi Hidrolis Dalam PipaTransmisi Sumber – Broncap Rencana pada jam 07.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Gambar 4.7 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Broncap Rencana - Tandon Rencana pada jam 00.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
86
Gambar 4.8 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Broncap Rencana - Tandon Rencana pada jam 07.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
87
Gambar 4.9 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Tandon Rencana – Tandon Eksistingpada jam 00.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Gambar 4.10 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Tandon Rencana – Tandon Eksistingpada jam 07.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Gambar 4.11 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Tandon Eksisting – Daerah Layanan pada jam 00.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Gambar 4.12 Kondisi Hidrolis Dalam Pipa Transmisi Dari Tandon Eksisting – Daerah Layananpada jam 07.00
Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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4.6.2 Simulasi Program WaterCAD V8 XM Edition pada Pipa












00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-1 R-1 J-1 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-2 J-1 J-2 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-3 J-2 J-3 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-4 J-3 J-4 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-5 J-4 J-5 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-6 J-5 J-6 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-7 J-6 J-7 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-8 J-7 J-8 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-9 J-8 J-9 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-10 J-9 J-10 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-11 J-10 J-11 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-12 J-11 J-12 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-13 J-12 J-13 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-14 J-13 J-14 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-15 J-14 J-15 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-16 J-15 J-16 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-17 J-16 J-17 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-18 J-17 J-18 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-19 J-18 J-19 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-20 J-19 J-20 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-22 J-21 J-22 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-23 J-22 J-23 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677













00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-1 R-1 J-1 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-2 J-1 J-2 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-25 J-24 J-25 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-26 J-25 J-26 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-27 J-26 J-27 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-28 J-27 J-28 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-29 J-28 J-29 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-30 J-29 J-30 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-31 J-30 J-31 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-32 J-31 J-32 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-33 J-32 J-33 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-34 J-33 J-34 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-35 J-34 J-35 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-36 J-35 J-36 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-37 J-36 J-37 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-38 J-37 J-38 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-39 J-38 J-39 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-40 J-39 J-40 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-41 J-40 J-41 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-42 J-41 J-42 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-43 J-42 J-43 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-44 J-43 J-44 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-45 J-44 J-45 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-46 J-45 J-46 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679













00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-1 R-1 J-1 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-2 J-1 J-2 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-48 J-47 J-48 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-49 J-48 J-49 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-50 J-49 J-50 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-51 J-50 J-51 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-52 J-51 J-52 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-53 J-52 J-53 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-54 J-53 J-54 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-55 J-54 J-55 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-56 J-55 J-56 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-57 J-56 J-57 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-58 J-57 J-58 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-59 J-58 J-59 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-60 J-59 J-60 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-61 J-60 J-61 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-62 J-61 J-62 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-63 J-62 J-63 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-64 J-63 J-64 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-65 J-64 J-65 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-66 J-65 J-66 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-67 J-66 J-67 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-68 J-67 J-68 42 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-69 J-68 J-59 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679













00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-1 R-1 J-1 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-2 J-1 J-2 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-71 J-70 J-71 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-72 J-71 J-72 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-73 J-72 J-73 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-74 J-73 J-74 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-75 J-74 J-75 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-76 J-75 J-76 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-77 J-76 J-77 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-78 J-77 J-78 50 3 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677












00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-80 J-79 J-80 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,787
P-81 J-80 J-81 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,074 1,787
P-82 J-81 J-82 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,789
P-83 J-82 J-83 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,787
P-84 J-83 J-84 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,787
P-85 J-84 J-85 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,789
P-86 J-85 J-86 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,074 1,787
P-87 J-86 J-87 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,074 1,787
P-88 J-87 J-88 50 3 0,608 3,353 0,07 0,41 0,076 1,789
P-89 J-88 J-89 50 3 0,608 3,353 0,3 0,41 2,213 1,787













00.00 07.00 00.00 07.00 00.00 07.00
P-1 R-1 J-1 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,677 2,677
P-2 J-1 J-2 50 2 4,170 4,170 0,51 0,51 2,679 2,679
P-91 J-90 J-91 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,212 2,321
P-92 J-91 J-92 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-93 J-92 J-93 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-94 J-93 J-94 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,212 2,319
P-95 J-94 J-95 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-96 J-95 J-96 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-97 J-96 J-97 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-98 J-97 J-98 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,212 2,321
P-99 J-98 J-99 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-100 J-99 J-100 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,213 2,321
P-101 J-100 J-101 50 3 0,608 3,353 0,3 1,65 2,212 2,321
P-102 J-101 J-102 50 3 4,17 4,17 0,51 1,65 2,679 2,321
P-103 J-102 J-103 50 3 4,17 4,17 0,51 0,51 2,678 2,679
P-104 J-103 J-104 50 3 0,608 3,353 0,07 0,51 0,076 2,678
P-105 J-104 J-105 50 3 0,608 3,353 0,03 0,41 0,015 1,789
P-105 J-105 J-80 50 3 0,608 3,353 0,07 0,18 0,076 0,249
 Sumber : Hasil Analisa Software Watercad v8
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Contoh Perhitungan (P-16) :
 Panjang pipa = 50 m
 Diameter = 0,090 m (3 in)
 Material = UPVC
 Koef. Hazen = 130
 Debit = 5 lt/dt = 5x 10-3 m/dt
 Kecepatan = 0,51 m/det
 Headloss = 2,677 m/km
Rumus Hazen Williams:
54,063,085.0 SRACQ hw 
















= 0,002677 x 50
hf = 0,13385 m
54,063,085.0 SRCV hw 
= 0,85 x 130 x 0,02250,63 x 0,0026770,54
= 0,513207 ≈ 0,51 m/det
54,063,085.0 SRACQ hw 
= V x A dimana A = 0,0197365 m2
= 0,85 x 130 x 0,0197 x 0,0916 x 0,0408
= 8,1 x 10-3 m3/det

















= 18485,79 x (0,00811,85)
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= 2,67654 ≈ 2,677 m/km 
4.7 Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya yang
dikeluarkan dari awal persiapan proyek hingga proyek tersebut selesai. 
Sebelum menghitung rencana anggaran biaya,  diperlukan data harga satuan
pekerjaan.  Data  satuan  pekerjaan  untuk  perencanaan  jaringan  distribusi  air  bersih
adalah sebagai berikut:
4.7.1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan
A. Pekerjaan Persiapan
Tabel 4.13 Harga Satuan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
B. Pekerjaan Tanah
Tabel 4.14 Harga Satuan Galian Tanah Pipa 90 mm
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Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
Tabel 4.15 Harga Satuan Galian Tanah Pipa 63 mm
Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
Tabel 4.16 Harga Satuan Urugan Tanah Pipa 90 mm
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Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
Tabel 4.17 Harga Satuan Urugan Tanah Pipa 63 mm
Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
C. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa
Tabel 4.18 Harga Satuan Pengadaan Tangga
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Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
Tabel 4.19 Harga Satuan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ukuran 90 mm
Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
Tabel 4.20 Harga Satuan Urugan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC ukuran 63
mm
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Sumber : PT. Koperasi  Inti Kesejahteraan (Consulting Engineers)
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4.7.2 Rincian Rencana Angaran Biaya
Dari pengelompokan perhitungan diatas,  dapat dijadikan satu dalam bentuk
total pekerjaan yang meliputi volume total, harga satuan dan total harga. Berikut ini
perhitungan rincian anggaran biayanya.
Tabel 4.21 Rincian Pengadaan Pekerjaan Bangunan Bak Penangkap Ukuran 1x1x0,6
Sumber : Hasil Perhitungan
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Tabel 4.22 Rincian Pengadaan Pekerjaan Bangunan Tandon ukuran 5,5x5,5x2
Sumber : Hasil Perhitungan
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Tabel  4.23  Rincian  Pengadaan  Pekerjaan  Bangunan SPL (Saringan Pasir  Lambat)
ukuran 4,4x2,2x1,75
Sumber : Hasil Perhitungan
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Tabel  4.24 Rincian  Pengadaan Pemasangan Pipa  Lengkap dengan Aksesoris  Desa
Bambang
Sumber : Hasil Perhitungan
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4.7.3 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
Berikut  ini  merupakan  Rekapitulasi  Rencana  Anggaran  Biaya  yang  telah
direncakan dari seluruh perkerjaan dalam Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih
di Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
Tabel 4.25 Rekapitulasi Anggaran Biaya





Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  sebagai
berikut:
1. Inflow debit  yang masuk ke dalam reservoir  sebesar 5 l/dtk debit  yang
mampu dikeluarkan menuju ke daerah layanan adalah sebesar 4,17 l/dtk.
Hal  tersebut  adalah  untuk  menghindari  desain  dimensi  reservoir  yang
terlalu besar dan mengembalikan kondisi air yang penuh seperti pada saat
awal operasi sehingga operasi reservoir dapat berlangsung terus menerus
selama 24 jam setiap hari.  Reservoir direncanakan dengan volume total
65,040 m3. Dapat disimpulkan bahwa besarnya debit sumber yang tersedia
mampu mencukupi kebutuhan air bersih sampai tahun 2035.
2. Berdasarkan  hasil  analisa  program bantu  watercad  v8  xm edition  pada
jaringan pipa didapatkan sistem hasil perencanaannya sebagai berikut:
a. Pipa  yang  direncanakan  menggunakan  jenis  pipa  UPVC  dengan
diameter 3”, 2”.  Pemilihan diameter bergantung pada rencana debit
yang disalurkan.  Semakin  besar  debit  semakin  besar  pula  diameter
pipa yang dibutuhkan agar tidak terjadi kehilangan tekan yang besar.
b. Kecepatan yang terjadi dalam pipa adalah 0,03 m/dtk – 0,51 m/dtk ,
semakin besar debit semakin besar pula kecepatan aliran yang terjadi
dalam pipa.
3. Kondisi hidrolis sistem jaringan distribusi air bersih yang didapatakan dari
analisa program bantu watercad v8 xm edition, yaitu :
a. Headloss Gradient yang terjadi sebesar 0,015 m/km – 2,679 m/km
b. Tekanan yang terjadi dalam pipa sebesar 0 – 9 kg/cm2 sehingga tidak
memerlukan  spesifikasi  pipa  yang  tinggi,  untuk  UPVC  dapat
menggunakan UPVC dengan nominal tekan 10 kg/cm2 sehingga biaya
pengadaaan dan pemasangan pipa dapat ditekan.
c. Berdasarkan  Hasil  Analisa  program bantu  watercad v8  xm edition,
perencanaan jaringan pipa sistem penyediaan air bersih sesuai dengan
kriteria dan syarat yang telah ditentukan menurut SNI 06-4829-2005.
Berdasarkan hasil perhitungan rencana anggaran biaya (RAB), total biaya
yang diperlukan dalam pembangunan adalah sebesar Rp. 866.400.000,- (Delapan
Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk
PPn.
5.2 Saran
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  dalam suatu  perencanaan  jaringan
pipa, maka hal – hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan data harus lengkap supaya dapat membantu dalam perencanaan
distribusi jaringan perpipaan.
2. Kondisi  topografi  dan geografis pada lokasi sekitar sumber mata air  harus
tetap  terjaga  kelestariannya  sampai  proyeksi  tahun  2035  supaya  tidak
mempengaruhi terhadap debit air.
3. Sebaiknya digunakan pemilihan alternatif yang sesuai dengan kondisi daerah
studi dan juga pertimbangan dari berbagai aspek.
4. Adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian dan fasilitas
yang sudah ada.
5. Penelitian  skripsi  ini  dapat  diteruskan  lagi  dengan  membahas  biaya
operasional dan Maintenance supaya layanan suplai air bersih dapat tercapai
sampai dengan tahun 2035.
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